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En este trabajo de grado se propone un esquema de compensacio´n de potencia reactiva
en turbinas eo´licas tipo-A, mediante la teor´ıa ABC, formulada como un de problema de
optimizacio´n matema´tica, donde a partir de las restricciones, se pueden trazar diferentes
objetivos de compensacio´n y reduccio´n de armo´nicos en la corrientes de linea.
Para ello, se utiliza un convertidor de tres ramas VSC (Voltage source converter) cons-
truido con IGBTs (Insulate Gate Bipolar Transistor), modulado por histe´resis y controlado
con los esquemas de compensacio´n estudiados, basados en la teor´ıa de compensacio´n ABC .
El esquema de compensacio´n propuesto se probo´ en una red que presenta armo´nicos de
bajo orden en tensio´n, y que se conecta a un sistema constituido por una carga no lineal y a
un generador eo´lico tipo-A, bajo un modelo de viento que presenta alteraciones en el perfil
de velocidad.
Adema´s, se presentan los diferentes tipos de generadores eo´licos, sistemas de compensacio´n
de potencia reactiva y convertidores, para as´ı presentar de mejor manera la implementacio´n
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Cap´ıtulo 1
Introduccio´n
1.1. Definicio´n del problema
En la actualidad, cumplir con la creciente demanda de energ´ıa ele´ctrica con recursos no
renovables es inviable por cuestiones ambientales y econo´micas. Entre las cuestiones ambien-
tales cabe destacar el calentamiento clima´tico a escala global. El protocolo de Kyoto busca
a partir de la reduccio´n en la emisio´n de gases de efecto invernadero, comprometer a los
pa´ıses desarrollados, principales causantes de problema, en proponer alternativas energe´ticas
para lograr que el calentamiento global no suba mas de 2 grados en los pro´ximos an˜os. En el
a´mbito econo´mico, el precio de las tecnolog´ıas usadas en la pequen˜a generacio´n a disminuido
en las dos u´ltimas de´cadas, sumado a la reciente regulacio´n del mercado para incluirlas y
las crisis en los precios de los combustibles contribuyen a que se mire como buen negocio la
generacio´n distribuida [1].
En el a´mbito nacional, el feno´meno del nin˜o que asola a nuestro pa´ıs perio´dicamente, trae
fuertes sequ´ıas que se traducen en menos potencial de generacio´n hidroele´ctrica, principal
abastecedor del pa´ıs. Pero asociado a la ausencia de lluvias, llegan fuertes vientos que se
pueden aprovechar en la generacio´n eo´lica sin recurrir a las plantas te´rmicas. La generacio´n
eo´lica, es una forma sustentable y econo´mica de generacio´n, que puede contribuir a suplir
estas demandas de energ´ıa y reducir las emisiones causadas por las formas de generacio´n
convencional.
Existen diferentes tipos de sistemas de conversio´n asociados a las turbinas eo´licas, muchos
de ellos basados en el uso de ma´quina de induccio´n. Este tipo de sistemas de conversio´n
pueden tener un convertidor de potencia o ser directamente conectados a la red. La mayor´ıa
de sistemas de energ´ıa eo´licos usan un convertidor de potencia para su integracio´n a la red,
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pero las pequen˜as turbinas eo´licas basadas en generadores de induccio´n, se siguen conectando
directamente a la red para reducir los costos asociados al convertidor y al montaje. E´stas
se denominan turbinas eo´licas Tipo-A [2] [3]. Las principales desventajas de los generadores
eo´licos de induccio´n directamente conectados a la red, en este caso los jaula de ardilla, son
que necesitan grandes corrientes de arranque y alta demanda de potencia reactiva para su
funcionamiento [4]. Sumado a esto, las variaciones en el viento producen inestabilidad en la
potencia activa generada.
Una de las consecuencias de la absorcio´n de reactivos es la ca´ıda de tensio´n en el punto
de integracio´n con la red [4]. Otro problema fundamental es la aleatoriedad del viento, que
ocasionan fluctuaciones en la potencia activa y reactiva del sistema [3]. Los generadores de
induccio´n tambie´n causan problemas a la red de manera global asociados con la estabilidad
de la tensio´n por la absorcio´n de reactivos, la estabilidad de la frecuencia y con la demanda
de potencia [3].
La compensacio´n de energ´ıa reactiva se hace usualmente con elementos pasivos como
bancos de condensadores e inductores. La principal desventaja que trae el uso de elementos
pasivos es la poca controlabilidad que se tiene sobre los reactivos ya que los cambios se realizan
mediante pasos discretos. As´ı mismo, el uso de elementos pasivos puede generar problemas
asociados a resonancias paralelo. Es por ello que se prefieren los sistemas de compensacio´n
basados en convertidores, donde es posible la implementacio´n de algu´n esquema que permitan
administrar eficientemente la potencia reactiva y las oscilaciones causadas por la aleatoriedad
del viento [5, 6].
Mas alla´ de las diferentes teor´ıas de compensacio´n existentes, este trabajo de grado busca
afrontar varios de los retos asociados a las turbinas Tipo-A, mediante el uso de un compen-
sador de potencia controlado por el marco de referencia ABC.
1.2. Objetivos
1.2.1. General
Disen˜ar un sistema de compensacio´n de potencia reactiva para turbinas eo´licas con gene-
radores as´ıncronos directamente conectados a la red
1.2.2. Espec´ıficos
Analizar la operacio´n de las turbinas eo´licas tipo A.
Estudiar la compensacio´n pasiva de reactivos en generadores as´ıncronos
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Proponer sistema de compensacio´n de potencia reactiva.
Usar la teor´ıa en el marco de referencia ABC para la compensacio´n de potencia reactiva.
Simular usando la herramienta Simulink del software Matlab el sistema de compensa-
cio´n propuesto.
1.3. Justificacio´n
La generacio´n distribuida basada en recursos renovables como pequen˜os generadores eo´li-
cos, sistemas de parques fotovoltaicos y pequen˜as centrales hidroele´ctricas, han ido creciendo
en importancia por la necesidad de reducir el efecto invernadero y mejorar la calidad del
aire, que la quema de combustibles fo´siles en la produccio´n de energ´ıa ele´ctrica ha causa-
do durante de´cadas [1]. Las turbinas eo´licas usadas en pequen˜as aplicaciones, se denominan
tipo-A. E´stas usan un generador jaula de ardilla, ya que e´ste tipo de generador, presenta
mayor eficiencia, menor costo de instalacio´n y mantenimiento, adema´s e´ste tipo de turbinas
reduce ostensiblemente los costos asociados al convertidor [7].
La integracio´n de las turbinas eo´licas tipo-A es directamente conectadas a la red, lo que
produce fluctuaciones en la tensio´n producidas por las variaciones del viento especialmente
en redes de´biles como es el caso de la mayor´ıa de sistemas de distribucio´n. Estas oscilaciones
a su vez producen alteraciones en la potencia reactiva requerida por el generador, afectando
la calidad de la energ´ıa ele´ctrica al incrementar los cambios en la tensio´n y aumentando las
pe´rdidas debidas a la elevacio´n de la corriente [2]. Es por ello que se busca un mejor control y
compensacio´n de la potencia reactiva necesaria por el generador con me´todos que presenten
mejor resultados que las compensaciones actuales.
Por otra parte, en las aplicaciones eo´licas actuales el tipo mas comu´n de los generadores
eo´licos aun es jaula de ardilla, haciendo necesarios que se estudien las condiciones con las
que dichos generadores se integran a la red, y la forma de compensar potencia reactiva para
su buen desempen˜o como generador [4].
Tambie´n, debido al costo de los generadores de induccio´n doblemente alimentados y de
los generadores s´ıncronos de imanes permanentes, au´n se busca que los sistemas eo´licos de
generacio´n sean con generadores jaula de ardilla. Es por ello que se hace importante que se
investigue sobre me´todos de control de estos generadores en cuanto a la potencia activa y
reactiva de los mismos [7].
La compensacio´n de potencia reactiva, se hace necesaria en los generadores eo´licos tipo-A,
ya que e´stos al basarse en generador de induccio´n, necesitan potencia reactiva para crear el
campo magne´tico necesario para generar potencia activa [2, 3]. La aleatoriedad del viento
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ocasiona que dicha potencia reactiva a compensar no sea constante, lo que requiere de estra-
tegias de compensacio´n que aseguren siempre un factor de potencia adecuado, que cumpla
con los requerimientos de calidad tanto como para consumidores, generadores y la red [4,5].
1.4. Marco teo´rico
1.4.1. Acro´nimos
A lo largo de e´sta seccio´n, y durante e´ste trabajo de grado se usan los siguientes acro´nimos:
FSIG: Fixed Speed Induction Generator. Generador de induccio´n de velocidad fija.
SCIG: Squirrel Cage Induction Generator. Generador de induccio´n jaula de ardilla.
WRIG: Wound Rotor Induction Generator. Generador de induccio´n rotor devanado.
DFIG: Double Feed Induction Generator. Generador de induccio´n doblemente alimentado.
MTP: Maimun Traking Point. Punto de mayor extraccio´n de potencia del viento en la figura
2.3
WRSG: Wound Rotor Synchronous Generator. Generador S´ıncrono Rotor Devanado.
PMSG: Permanet Magnet Synchronous Generator. Generador s´ıncrono de imanes perma-
nentes.
MSC: Mechanical Switched Capacitor. Banco de condensadores meca´nicamente conmutados
SVC: Static VAR Compensator. Compensador esta´tico de potencia reactiva.
TCR: Thyristor Controlled Reactor.Reactor controlado por tiristores.
TSC: Thyristor Switched Capacitor. Condensadores conmutados por tiristores.
STATCOM: Static Synchronous Compensation. Compensador s´ıncrono esta´tico.
PWM: Pulse Width Modulation. Modulacio´n por ancho de pulsos.
BDFIG: Brushless Double Feed Induction Generator. Generador de induccio´n doblemente
alimentado sin escobillas.
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TCSC: Thyristor Controlled Series Compensation. Compensacio´n serie controlada por ti-
ristores
IGBT: Insulaten Gate Bipolar Transitor. Transistores bipolares de puerta aislada.
GTO: Gate turn off Thyristor.
IEGT: Injection Enhanced Gate Transistor. Transistor de inyeccio´n de puerta mejorada.
DCMC: Diode Clambed Multilevel converter. Convertidor multinivel pinza de diodo.
FCMS Flying Capacitor Multilevel converter. Convertidor multinivel de condensador flo-
tante.
CMC: Cascade Multilevel Converter. Convertidor multinivel en cascada.
MLHMC: Mixed Level Hybrid Multilevel converter. Convertidor multinivel h´ıbrido mixto.
VSC: Voltage Source Converter. Convertidor basado en fuente de tensio´n.
CSC: Current Source Converter. Convertidor basado en fuente de corriente.
PCC: Punto de conexio´n comu´n. Donde se conecta el sistema de compensacio´n, la red, el
generador eo´lico y/o carga que representan el sistema bajo ana´lisis.
THD: Total Harmonic Distortion. Distorsio´n total armo´nica para las formas de onda.
1.4.2. Conceptos asociados a los generadores eo´licos de induccio´n
Generacio´n Distribuida (GD): Son pequen˜as plantas generadoras de electricidad conec-
tadas a la red de distribucio´n, mas que al sistema de transmisio´n. Entre e´stas esta´n
las plantas tradicionales de gas natural y Diesel, o de las energ´ıas renovables como son
celdas de paneles fotovoltaicos, pequen˜as centrales hidroele´ctricas y pequen˜os parque
eo´licos. E´ste concepto surgio´ como una forma de integrar varias formas de generacio´n
de energ´ıa, mejorando la calidad, la disponibilidad y seguridad de la red ele´ctrica [1].
Turbina eo´lica de velocidad fija o Tipo-A FSIG: Son generadores eo´licos en los cuales
la velocidad del rotor es aproximadamente constante, sin importar las variaciones del
viento. La velocidad del rotor es determinada por la frecuencia de la red, el disen˜o del
generador y la caja de engranajes. Esta´n equipadas con un generador de induccio´n jaula
de ardilla, que es directamente conectado a la red, junto con un arrancador suave y un
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sistema de compensacio´n de reactivos como lo es un banco de condensadores. Entre sus
ventajas esta´n su bajo costo, son robustas y simplicidad. Entre sus desventajas esta que
no puede controlar potencia reactiva; todas las fluctuaciones en la velocidad del viento
se ven en fluctuaciones de tensio´n en la red debido a la pe´rdida de par meca´nico [2].
Arrancador suave: Son usados para minimizar las corrientes transitorias durante el arran-
que del generador de induccio´n. Se basa en seis tiristores, dos por fase, dispuestos en
antiparalelo. Estos tiristores son encendidos por un pulso en el terminal de puerta,
ajustado por un controlador externo [3]. La figura 1.1, muestra una turbina tipo-A con
su arrancador.
Compensacio´n de potencia reactiva: Son los equipos necesarios para excitar de alguna
manera la ma´quina de induccio´n y de esta forma, compensar la energ´ıa reactiva que
absorbe de la red. De esta forma, se busca evitar las pe´rdidas asociadas al aumento de
la corriente reactiva en la ma´quina de induccio´n y la red [3] .
La figura 1.1, muestra una turbina eo´lica tipo-A, conectada directamente a la red, con
un compensador de potencia reactiva dispuesto para mejorar la calidad de la energ´ıa y las
condiciones de la conexio´n de la red.
Figura 1.1: Turbina eo´lica Tipo-A conectada a la red junto sistema de compensacio´n
1.4.3. Tipos de turbinas eo´licas.
La energ´ıa proveniente del viento ha sido usada por el hombre desde la antigu¨edad. Se
ha sabido de molinos de viento en las tierras altas de Afganistan utilizados para moler el
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grano, que datan desde antes de Cristo [2]. En la edad media, se fue masificando partiendo
desde China hasta Europa central y el mediterra´neo, no solo usadas para triturar el grano
sino tambie´n como bomba de agua. Recientemente debido a la influencia de los combustibles
fo´siles en el cambio clima´tico, y a las crisis energe´ticas provocadas por los mismo, desde el
an˜o 1970 aproximadamente, a resurgido el intere´s en aprovechar la energ´ıa del viento para
generar electricidad [2].
Existen cuatro tipos de sistemas de conversio´n de energ´ıa eo´licos denominados A,B,C y
D. Los sistemas de generacio´n de velocidad fija son los tipo-A; mientras que los tipo-B, C
y D son clasificados de velocidad variable [2]. El la seccio´n 2.4, se ampliara´ la informacio´n
sobre el tipo de turbinas.
Las turbinas tipo-A usan un generador jaula de ardilla SCIG para convertir la energ´ıa del
viento en energ´ıa ele´ctrica. E´stas son directamente conectadas a la red y usan un banco de
condensadores para compensar la energ´ıa reactiva que usan de la red para la produccio´n de
potencia activa [2]. Este tipo de turbinas son usadas en pequen˜as aplicaciones o en generacio´n
distribuida.
Las turbinas tipo-B, usan un generador de induccio´n rotor devanado WRIG directamente
conectado a la red. E´ste sistema usa banco de condensadores para la compensacio´n de poten-
cia reactiva y un arrancador suave como el generador tipo-A. Usa para el control de potencia
de salida y velocidad resistencias variables en el rotor evitando los anillos deslizantes y el uso
de escobillas [2].
Las tipo-C son conocidas como generador de induccio´n doblemente alimentado DFIG.
Consiste en un WRIG con un convertidor parcial de frecuencia en el circuito del rotor, para
control de potencia reactiva. Posee mayor rango de control de la velocidad en comparacio´n
con le tipo-B.
Las tipo-D pueden usar WRIG, generador s´ıncrono de rotor devanado WRSG o generador
s´ıncrono de imanes permanentes PMSG [2]. En la figura 2.4 se pueden observar todos los tipos
mencionados anteriormente.
Las turbinas eo´licos mas usadas en pequen˜a generacio´n y generacio´n distribuida son los
basados en generadores de induccio´n SCIG, ya que e´stas son de menor costo y montaje mas
sencillo.
Los generadores de induccio´n se caracterizan por necesitar potencia reactiva para energi-
zar sus circuitos [6]. Dicho aporte esta´ dado por la red a la cual se conecta, o por un banco
de condensadores o reactores conectado al punto de integracio´n a la red; en lo que se conoce
como compensacio´n pasiva. Actualmente, esta compensacio´n de potencia reactiva es llevada
a cabo por convertidores esta´ticos o dina´micos, dispositivos de electro´nica de potencia que
ayudan al generador a controlar las fluctuaciones de tensio´n producto de las variaciones del
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viento. Tambie´n, mejoran la estabilidad de la red al momento de conectar los generadores
eo´licos [3].
Los convertidores de corriente alterna a continua utilizados para la compensacio´n de po-
tencia reactiva, son los del tipo auto-conmutados basados en IGBT’s, que son controlados por
modulacio´n de ancho de pulso, conocida como PWM, y presenta la posibilidad de controlar
el flujo de potencia activa y reactiva en ambas direcciones. a este tipo de convertidores se les
conoce como VSC’s [6].
1.4.4. Compensacio´n de reactivos en generadores eo´licos con ma´qui-
na de induccio´n
Se han usado para la compensacio´n de reactivos, me´todos que usan condensadores di-
rectamente conectados al generador, junto con dispositivos de conmutacio´n como tiristores,
que causan distorsiones armo´nicas en la red (SVC). Una mejor opcio´n son los compensadores
esta´ticos s´ıncronos o STATCOM, que son convertidores de tensio´n DC/AC, que usan un
condensador como fuente; cuya desventaja radica en la poca capacidad de potencia activa
del condensador [3].
La forma tradicional de conectar las turbinas eo´licas basadas en generador jaula de ardilla
con la red es conecta´ndose al transformador directamente. Se usan banco de condensadores
conmutados meca´nicamente conocidos como MSC, para compensar la energ´ıa reactiva nece-
saria y as´ı generar el campo magne´tico y producir potencia activa. Sin embargo, presentan
restricciones en taman˜o para disminuir los transitorios en la tensio´n del sistema adema´s del
mantenimiento [6].
Debido a la naturaleza aleatoria del viento, la energ´ıa reactiva necesaria para mantener
el flujo de potencia tambie´n varia. Por ello, a partir de la de´cada de los 70s, son usados
compensadores de naturaleza dina´mica como lo son los SVC, que pretenden ajustar dicha
potencia reactiva en pasos mas discretos [4]. Existen dos tipos los TCR y los SVC.
Los TCR consisten en 3 piernas cada una de ellas compuesta por un inductor y un
interruptor esta´tico conformado por dos tiristores en antiparalelo, como se muestra en la
figura 3.3. El control se da por el a´ngulo de disparo de los tiristores. Sin embargo, uno de sus
mayores problemas es que producen armo´nicos de corriente [6].
Mientras los TSC, consisten en bancos de condensadores cada uno conmutado con la ayuda
de los interruptores esta´ticos, como muestra la figura 3.2. El control en la conmutacio´n viene
dado cuando la tensio´n a trave´s del dispositivo de conmutacio´n es cero. En consecuencia,
no produce armo´nicos en la corriente pero si transitorios en la la tensio´n. Una combinacio´n
de los TCR y los TSC, puede mejorar el control de reactivos mas que de las soluciones
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individuales [6].
Posteriormente se han usado STATCOM, que presentan mayor capacidad de potencia
reactiva incluso ante baja tensio´n, mejoras en cuanto a la operacio´n en sobre corriente para las
zonas de potencia activa y reactiva, y mayor velocidad de respuesta. Pese a ello, se introducen
componentes harmo´nicas dif´ıciles de filtrar debido a los dispositivos de conmutacio´n utilizados
en los STATCOM [4].
En [4] se propone el uso de STATCOM multinivel, compuesto por seis inversores interco-
nectados, alimentados en la parte DC independientemente mediante condensadores. Se basan
en la inversio´n de la tensio´n mediante pasos sintetizados, y as´ı obtener una sen˜al de salida
con bajo contenido armo´nico.
Los generadores de induccio´n jaula de ardilla tambie´n son utilizados en aplicaciones de
velocidad variable, y la forma de conectarlos a la red ha sido mediante convertidores de
potencia reactiva back-to-back de frecuencia, que consisten en un convertidor AC/DC en
el lado del generador y un inversor DC/AC en el lado de la red. Se ha usado de manera
tradicional para el control de los dispositivos utilizados en la conmutacio´n la modulacio´n
por ancho de pulso conocida por sus siglas en ingle´s como PWM, para establecer el estado
deseado. El modelo simplificado usado para esta modulacio´n no toma en cuenta la estabilidad
del generador de induccio´n [8].
Varias estrategias de control de reactivos han sido estudiadas, entre ellas las clasificadas
de acuerdo al marco de referencia como son las teor´ıas pq-dq y la teor´ıa de referencia ABC [9].
Las estrategias basadas en teor´ıa pq, usan la transformada de Clarck para definir la potencia
reactiva y todas las variables en referencia estacionaria α y β. Por otro lado, la referencia dq
es basada en el mismo principio que la pq, pero con una referencia rotacional [9].
La teor´ıa ABC se basa en referencia trifa´sica, simplificando el ana´lisis e implementacio´n.
En [9] extienden la teor´ıa ABC cla´sica, presentando un modelo de compensacio´n basado en la
optimizacio´n matema´tica sobre un marco de referencia ABC, que mejora muchos conflictos
inclusive minimiza las pe´rdidas en la red. Se encontro´ que la teor´ıa ABC es flexible y se
puede usar para diferentes situaciones reales bajo desbalance y distorsiones de las sen˜ales
de tensio´n y corriente [9]. Esta teor´ıa tambie´n se usa para convertidores multinivel como se
muestra en [10].
Diferentes me´todos de control basados en ana´lisis no lineal y te´cnicas inteligentes han sido
propuestas, pero sin cumplir con un modelo de estabilidad de la ma´quina apropiado. Es por
ello que el autor en [8], propone un modelo de control a gran escala no lineal, independiente de
los para´metros del generador, que provee una sen˜al de conmutacio´n exactamente en el rango
permitido que asegura una modulacio´n lineal. Los resultados de la simulacio´n presentados
en [8], muestran que se asegura la estabilidad del sistema cerca de los valores de referencia.
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1.4.5. Armo´nicos en sistemas eo´licos y efectos en la calidad
Las sistemas eo´licos afectan la calidad de la energ´ıa entregada introduciendo armo´nicos.
En generadores eo´licos de tipo B,C y D, usan en su conexio´n convertidores parciales o com-
pletos para controlar el flujo de potencia activa y reactiva. Dichos convertidores son fuente
de alto contenido armo´nico en la corriente [3].
Cabe destacar que, en particular en parque eo´licos de ultramar, armo´nicos de tensio´n
presentes en el sistema de potencia son causa de resonancia armo´nica y alta cantidad de
armo´nicos en la corriente, lo que suma al problema del convertidor en generadores del tipo
velocidad variable [3].
Las variaciones de viento conducen a variaciones de potencia en las turbinas eo´licas tipo
A. Aquellas alteraciones pueden resultar en fluctuaciones de tensio´n. E´stas afectan el brillo
de las bombillas. Dicho feno´meno se conoce como fliker.Lo anterior es debido a la incapacidad
de las tipo-A de almacenar energ´ıa meca´nica, transmitiendo alteraciones en la intensidad del
viento directamente al rotor [3, 11].
1.5. Alcance
En esta investigacio´n se abordara´ u´nicamente los sistemas de generacio´n eo´licos tipo-A,
que funcionan con un generador de induccio´n o as´ıncrono del tipo jaula de ardilla, las otras
formas de generacio´n y el uso de otros generadores no es objeto de este trabajo.
Se abordara el problema mediante simulaciones u´nicamente, lo que se espera se obtenga
diferentes escenarios donde se muestra la conveniencia del sistema de compensacio´n a utilizar.
Se busca analizar la compensacio´n de energ´ıa reactiva y la disminucio´n de contenido
armo´nico con la implementacio´n del compensador en turbinas eo´licas tipo-A.
El control de la potencia activa, o las variaciones en la misma debido a la aleatoriedad
del viento, no sera´n analizados en e´ste trabajo de grado.
1.6. Estructura del trabajo de grado
El trabajo de grado esta´ organizado de la siguiente forma. En el Capitulo 2 se tratan
los diferentes sistemas de conversio´n de energ´ıa presente en el viento en energ´ıa ele´ctrica, se
describen sus partes constitutivas y las normativas para la integracio´n a la red existente.
En el cap´ıtulo 3, se estudian diferentes tipos de metodolog´ıas para la compensacio´n de
potencia reactiva, con especial e´nfasis en el control de potencia reactiva segu´n la teor´ıa ABC.
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El cap´ıtulo 4, se describen diferentes tipos de convertidores, con especial e´nfasis en los
convertidores DC/AC y en particular se describe la modulacio´n por histe´resis.
En el cap´ıtulo 5, se propone un modelo de compensacio´n de potencia reactiva para las
turbinas Tipo-A. Se muestran los resultados obtenidos mediante simulaciones del modelo
propuesto.
Por u´ltimo, en el cap´ıtulo 6, se discuten las los resultados de la metodolog´ıa propuesta, sus
falencias y ventajas. Se proponen aspectos a mejorar y trabajos futuros a partir del sistema
de compensacio´n propuesto.




Las consecuencias del uso de energ´ıas provenientes de recursos no renovables ya sean
carbo´n, petroleo, gas natural se evidencian en el calentamiento global, lluvias a´cidas y en la
emisio´n de gases de efecto invernadero. Esto ha llevado en las u´ltimas de´cadas a desarrollar
investigacio´n en el uso de diferentes fuentes de energ´ıa ele´ctrica renovables, como son la solar
fotovoltaica, pequen˜as centrales hidroele´ctricas y turbinas eo´licas, tanto en alta mar como en
dentro de la costas [11].
A diferencia de generar energ´ıa ele´ctrica con combustibles fo´siles, la generacio´n de elec-
tricidad a partir del viento no causa problemas de calentamiento atmosfe´rico, gases de efecto
invernadero como emisiones de CO2, no se considera un riesgo para la salud humana, animal
o vegetal, no produce los efectos de la radiactividad [12]. Como ejemplo del impacto ambien-
tal positivo, en el Reino Unido la generacio´n de energ´ıa a partir de turbinas eo´licas previene
la emisio´n a la atmo´sfera de alrededor es de 2.9 millones de toneladas de CO2 [12].
En los u´ltimos an˜os, la produccio´n de electricidad mediante el uso del viento como fuente
primaria de energ´ıa ha aumentado considerablemente. En la u´ltima de´cada la capacidad
instalada mundialmente ha pasado de 39295 MW en el 2003 ha 318105 MW, que corresponden
al 3 % total de la energ´ıa instalada en ese an˜o [11].
Los pa´ıses con mayor penetracio´n de energ´ıa eo´lica en el mundo se encuentran en la unio´n
europea y norteame´rica. El pa´ıs que encabeza la lista es Alemania, seguido de Dinamarca y
Espan˜a. En sur Ame´rica, a pesar del potencial en la zona, solo proyectos dentro de la costas
han sido ejecutados [2].
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2.2. Generacio´n eo´lica en Colombia
En Colombia el gran potencial de generacio´n eo´lica se encuentra en la costa ubicada en la
zona norte del pa´ıs, en especial en la regio´n de la Guajira. Actualmente hay un parque eo´lico
Jepirachi, con una capacidad instalada de 19.5 MW, representando el 0,12 % de la participa-
cio´n energe´tica del pa´ıs [13]. En el an˜o 2014 se registraron 3 proyectos de generacio´n eo´lica
ante la Unidad de Planeacio´n Minero Energe´tica UPME, Casa ele´ctrica, Carrizal y Irrapai
cuya capacidad suma en total 474 MW eo´licos. La instalacio´n de las centrales mencionadas
reemplazar´ıan 250MW te´rmicos de carbo´n o 300MW te´rmicos de gas natural, dependiendo
del escenario [14].
Los costos de generacio´n en Colombia se asocian al Cargo por Confiabilidad, que busca
asegurar el suministro del pa´ıs en tiempos de estiaje, ya que e´ste es en su mayor´ıa hidro-
ele´ctrico. Por medio de subastas se eligen las obligaciones de energ´ıa firme para que cada
central de generacio´n se encargue de suministrar la cantidad pactada, cuando el precio de
bolsa del mercado ele´ctrico colombiano supere el precio de escasez en tiempo de poco recurso
h´ıdrico [13,14].
Las caracter´ısticas para el cargo por confiabilidad de los parque eo´licos en Colombia,
se basan en que se tratan dichos generadores eo´licos como centrales a filo de agua, y no
almacenan energ´ıa. Para las centrales que no cuentan con informacio´n del viento se toma el
caso del parque Jepirachi, se dice que esta´n en capacidad de suministrar una energ´ıa firme
base de 6 % de su capacidad efectiva neta con el 100 % de probabilidad de ser superado, o
una energ´ıa firme base de 7,3 % de su capacidad efectiva neta con un 95 % de probabilidad
de ser superado. Mientras que para las que cuentan con informacio´n del viento con mas de
10 an˜os de informacio´n, se sigue el procedimiento descrito en [13] para saber los valores de
energ´ıa firme [13].
2.3. Potencial del Viento
2.3.1. Aleatoriedad del viento
Las grandes corrientes de aire se mueven debido a los cambios de temperatura de las
mismas. E´ste efecto puede ser visto de una manera global o regional. Las corrientes de
aire regionalmente depende de los accidentes topogra´ficos, que ocasionan turbulencias en las
turbinas que se evidencian en la energ´ıa cine´tica almacenada en el rotor [2].
El comportamiento en la velocidad del viento es aleatorio, dependiendo de diferentes
factores climatolo´gicos a corto plazo (como las brizas del mar, variaciones de temperatura
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durante el d´ıa), topogra´ficos en la capa baja de aire donde se instalan las turbinas. Tambie´n,
las variaciones del viento son a trave´s de los periodos anuales [2].
Diferentes estudios muestran que la potencia extra´ıble del viento en periodos de 20 an˜os,
presentan desviacio´n esta´ndar del 10 %. No obstante, el periodo de vida de una turbina es
de unos 25 an˜os, lo que hace que los proyectos de las granjas eo´licas o de las diferentes
disposiciones de los generadores en generacio´n distribuida, no se vean afectados por dichas
variaciones temporales del viento [2].
2.3.2. Potencia aprovechable del viento
La potencia del viento es el total de energ´ıa disponible en el aire por unidad de tiempo [2].
Las turbinas eo´licas extraen la potencia cine´tica del viento, a trave´s del a´rea barrida por las
aspas en el caso de una de eje horizontal [3]. La ecuacio´n 2.1 relaciona la potencia disponible







ρ es la densidad del aire.
A es el a´rea perpendicular a las aspas de la turbina de eje horizontal en m2
V es la velocidad del viento que inside en la turbina en m
s
.
La densidad depende de la altitud sobre nivel del mar, la temperatura y la presio´n at-
mosfe´rica cuyo valor esta´ndar es de 1,225 kg
m3
[2, 3]. Si la turbina no esta´ perpendicular a la
direccio´n de la velocidad del viento, la potencia generada se vera´ disminuida. Por tal razo´n
las turbinas de gran envergadura cuentan con sistema de rotacio´n que garantiza la perpen-
dicularidad.
La potencia del viento es convertida en energ´ıa rotacional en el eje del rotor de la turbina.
Como resultado de esta conversio´n, el flujo de viento incidente en la turbina pierde velocidad,
de lo que se deduce que la turbina no extrae la totalidad de la potencia contenida en el flujo
de aire. Si la turbina convirtiese la totalidad de la potencia contenida en el aire, la masa de
aire se acumular´ıa en el a´rea barrida por las aspas de la turbina y congestionar´ıa el flujo del
aire entrante [2].
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El l´ımite teo´rico para la mayor extraccio´n de potencia del viento por la turbina reduciendo
la velocidad del mismo, fue descubierto por Betz en el an˜o 1926 [2]. La potencia ma´xima
extra´ıble por la turbina a partir del viento, despreciando las pe´rdidas, es tan solo del 59 %





El CP es conocido como el Coeficiente de desempen˜o, y representa la eficiencia de la
extraccio´n de la energ´ıa de la turbina. La ecuacio´n 2.2 relaciona la velocidad con la que el
flujo de aire golpea la turbina, con la velocidad que pierde dicho flujo cuando sale de la
misma, donde a = V2
V1
relaciona la velocidad con la que sale el flujo de aire de la turbina sobre
la velocidad con la que entra. El desempen˜o ma´ximo de una turbina eo´lica real es del orden




(1 + a)(1− a2) (2.3)
La figura 2.1, muestra la gra´fica del coeficiente de desempen˜o, en funcio´n de a










Figura 2.1: Desempen˜o de la turbina
El coeficiente de desempen˜o depende del disen˜o de las aspas y el a´ngulo de inclinacio´n de
las mismas en lo que representa un control pasivo y activo de la potencia activa que se puede
aprovechar del viento [2,3]. Lo anterior asegura que se extraiga el ma´ximo posible de potencia
del viento a diferentes velocidades del mismo, y permite derramar el viento excedente cuando
la velocidad del mismo supere el l´ımite de seguridad [3]. En la ecuacio´n 2.5, se muestra el
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coeficiente de desempen˜o en una turbina real el cual depende del a´ngulo de inclinacio´n de las
aspas β, y un factor λ que depende del dia´metro barrida por las aspas, la velocidad angular























La figura 2.2, muestra la posicio´n del a´ngulo β en las turbinas.
Figura 2.2: A´ngulo de inclinacio´n.
De lo anterior, y con base en la ecuacio´n 2.2, se describe la curva de potencia que relaciona
la potencia ele´ctrica generada con la velocidad del viento. La curva sigue la forma de la
ecuacio´n 2.2 desde la velocidad mı´nima de operacio´n, la mitad de la velocidad nominal,
hasta que la turbina alcanza la velocidad nominal produciendo la potencia nominal de la
ma´quina en el MTP. A partir de all´ı se limita la potencia generada disminuyendo el CP
controlando el a´ngulo de inclinacio´n de las aspas o por disen˜o. Por seguridad, la turbina se
apaga aproximadamente a tres veces la velocidad nominal de la turbina [3].
La figura 2.3 muestra una curva t´ıpica para una turbina de 100kW de potencia, donde
la velocidad mı´nima es de alrededor de 5m
s
, la nominal de 12m
s
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Figura 2.3: Curva de potencia para una turbina de 100kW .
2.4. Tipos de turbinas eo´licas
La clasificacio´n de las turbinas es de acuerdo al tipo de control de potencia activa, ve-
locidad de operacio´n, tipo de generador ele´ctrico. La velocidad de operacio´n del generador
puede ser fija o variable, dependiendo de que si el generador es s´ıncrono o as´ıncrono y del
control de potencia activa del mismo [2, 3].
2.4.1. Turbinas Tipo-A
Esta´ compuesta por un generador de induccio´n jaula de ardilla, conectado a la red direc-
tamente mediante un transformador. El esquema convencional de una turbina eo´lica tipo-A
es la turbina de tres aspas de eje horizontal, la caja de velocidades conectada al eje de rotor,
el generador jaula de ardilla y el transformador para la conexio´n a la red. Es necesaria la
conexio´n de un arrancador suave para la construccio´n del flujo magne´tico y minimizar las
corrientes de inrush al arranque de la ma´quina, como se muestra en la figura 2.4 [2, 3, 11].
Es necesario igualmente un banco de condensador para la compensacio´n de energ´ıa reac-
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tiva, ya que el generador de induccio´n necesita crear el campo magne´tico giratorio para el
funcionamiento. Para el control de la potencia activa, se puede usar tanto el control pasivo
como activo de las aspas [2].
Entre las mayores desventajas de este tipo de generadores se enumeran las siguientes:
La velocidad del generador de induccio´n jaula de ardilla no es controlable, lo que limita
la ma´xima extraccio´n de energ´ıa del viento [11].
La calidad de la energ´ıa se ve degradada debido a las fluctuaciones en el par electro-
meca´nico de la ma´quina debidas a las variaciones de viento [2, 11].
Las alteraciones en la potencia ele´ctrica debidas a las variaciones del viento, en las
redes de´biles, producen cambios en la tensio´n del punto de conexio´n; lo que significa en
mayor corriente debida al incremento de reactivos necesarios por la ma´quina y aumento
de pe´rdidas del sistema [2,11].
Es necesaria la caja de velocidades, capaz de soportar fuertes esfuerzos meca´nicos produ-
cidos por las variaciones del viento. Lo anterior tambie´n ocasiona pe´rdidas de potencia
por friccio´n [2, 3].
2.4.2. Turbinas eo´licas Tipo-B
Es conocido como turbina eo´lica del tipo velocidad l´ımite variable, debido a que se pue-
de controlar la velocidad de generador de induccio´n devanado WRIG mediante los anillos
deslizantes conectados al rotor que controlan el deslizamiento de la ma´quina de induccio´n.
El esquema cuenta con una turbina de eje horizontal de tres aspas, caja de velocidades, ge-
nerador de induccio´n rotor devanado que cuenta con resistencias variables para ajustar el
deslizamiento y controlar la potencia activa del sistema, al igual que un arrancador suave
para evitar corrientes de inrush y magnetizar los flujos magne´ticos al iniciar la maquina. Ver
figura 2.4b [2].
Al igual que el SCIG, necesita sistema de compensacio´n de reactivos como un banco de
condensadores [11]. La variacio´n en la velocidad puede ser por encima de la velocidad de
sincronismo en un 10 % de su valor nominal [2, 11].
Algunas desventajas frente al SCIG, son los anillos deslizantes y las escobillas que se
utilizan para la conexio´n de las resistencias variables al rotor. Aunque empresas danesas han
desarrollado un sistema llamado OptiSlip R©, que cambia la resistencia del rotor usando un
control o´ptico y as´ı eliminando la necesidad de anillos deslizantes y escobillas [2].
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2.4.3. Turbinas eo´licas Tipo-C
Se conocen como los sistemas de generacio´n eo´licos doblemente alimentados DFIG, ya que
se componen de un generador de induccio´n de rotor devanado WRIG cuyo rotor esta´ conec-
tado a la red mediante un convertidor parcial de frecuencia AC/AC; mientras el esta´tor de la
ma´quina es directamente conectado a la red [2,11]. Se compone al igual que los anteriores, de
una turbina de tres aspas de eje horizontal, el convertidor parcial para la conexio´n del rotor.
Se integra a la red mediante un transformador que conecta tanto al rotor como al esta´tor, y
e´sta puede ser mediante un transformador tri-devanado o al mismo nivel de tensio´n [2, 11].
El convertidor parcial de frecuencia es el encargado de compensar la potencia reactiva
necesaria para la ma´quina de induccio´n, adema´s de proporcionar arranque a la ma´quina y
una conexio´n suave con la red. Las turbinas eo´licas tipo C esta´n en capacidad de operar a
velocidades del viento de por encima y por debajo de la velocidad s´ıncrona de la ma´quina
en un 30 %. Dicho convertidor esta´ en la capacidad de controlar tambie´n la potencia activa
suministrada a la red [2, 11].
Entre sus desventajas se encuentra:
Es necesario el uso de escobillas y de anillos deslizantes en el DFIG, lo que lleva a
mantenimientos constantes, constantes fallos de la ma´quina y a pe´rdidas ele´ctricas por
las chispas provocadas [2, 11].
El DFIG es severamente afectado por las variaciones en la tensio´n de la red, es por ello
usado en redes robustas cuando se conecta directamente a la red. Las estrategias para
el control de dicho problema son dif´ıciles de afrontar [11].
Las turbinas tipo C se muestran en la figura 2.4c
2.4.4. Turbinas eo´licas Tipo-D
Este tipo de turbinas es conocido como turbinas de velocidad variable con convertidor
completo de frecuencia [2]. Se caracterizan por estar conectados la la red mediante un conver-
tidor AC/DC/AC o back-to-back. E´ste es el encargado tanto de la compensacio´n de potencia
reactiva en las ma´quinas s´ıncronas como de una conexio´n suave con la red, que actu´a frente a
las corrientes de inrush y a creacio´n del flujo magne´tico inicial, como se muestra en la figura
2.4d [2, 11].
Algunos cuentan con caja de velocidades despue´s de la turbina de tres aspas de eje
horizontal. El generador puede ser s´ıncrono o as´ıncrono de los tipos SCIG, PMSG, WRSG,
WRIG [11].
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Los tipos WRSG y WRIG presentan la desventaja de que producen pe´rdidas ele´ctricas
debido a las escobillas y anillos deslizantes, adema´s de requerir constante mantenimiento [11].
Los generadores de imanes permanentes PMSG presentan muchas ventajas, entre las cuales
vale la pena resaltar al ausencia de pe´rdidas por rozamiento, reduccio´n del ruido, la ausencia
de excitacio´n y de caja de velocidades. La gran desventaja de los PMSG en el momento es el
elevado costo de los materiales ferromagne´ticos, por ende no son comercialmente explotados
y poco difundidos, y solo empleados en aspectos de investigacio´n [11].
En el caso de las turbinas tipo D con SCIG y las ventajas y desventajas ya nombradas,
al conectar el convertidor completo, e´ste presenta mayor consumo de energ´ıa y mayor coste
de montaje respecto ala conexio´n del mismo generador en turbina tipo A [11].
En [11], se puede encontrar una comparacio´n entre las tecnolog´ıas de turbinas eo´licas
ba´sicas. La tecnolog´ıa que se usa por su poco peso y volumen ser´ıa la del tipo A. Segu´n
la eficiencia y costo de las tecnolog´ıas, la mas barata pero menos eficiente es la tipo A, al
contrario que aquellas que usan generadores PMIG y WRSG son mas eficiente pero mas
costosas. Las ma´s confiables son aquellas que usan maquinas de imanes permanentes, por su
poco mantenimiento entre otros factores, correspondientes al tipo D [11].
Entre las nuevas tecnolog´ıas para la conversio´n de energ´ıa eo´lica, se encuentra DFIG
sin escobillas, conocido por sus siglas en ingles como BDFIG. Tambie´n ma´quinas de imanes
permanentes que cuentan con esta´tor magne´tico. Tecnolog´ıas que usan superconductores
tambie´n esta´n siendo desarrolladas. Para conocer en detalle e´ste tipo de innovaciones se
recomienda [11]
2.5. Integracio´n a la red ele´ctrica de turbinas Tipo-A
La integracio´n de las nuevas fuentes de energ´ıa al sistema ele´ctrico, se debe hacer bajo
para´metros te´cnicos y legales, teniendo en cuenta las premisas de calidad, confiabilidad,
servicios secundarios que le puedan ofrecer a a la red. Dichos lineamientos var´ıan, ya que en
muchas regiones los niveles de tensio´n y frecuencia de las redes esta´n establecidos de acuerdo
al pa´ıs [2, 3].
Al igual que para la conexio´n tanto de las cargas industriales, comerciales o residenciales y
para la conexio´n de los nuevos generadores eo´licos, es necesario establecer niveles de tensio´n,
potencia y disponibilidad del servicio, de manera que se haga con el menor costo posible pero
con la mayor disponibilidad y rentabilidad.
Los generadores eo´licos conectados a la red, var´ıan su potencia constantemente por la
aleatoriedad del viento, que el sistema anterior ve como aumentos y decrementos en la de-
manda, lo que ocasiona cambios constantes en la frecuencia ele´ctrica. Por ello es importante
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Figura 2.4: Diferentes tipos de sistemas de conversio´n eo´licos
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un sistema de control mas so´lido que responda a las nuevos requerimientos impuestos por la
inclusio´n de los generadores eo´licos [2].
El mercado energe´tico se ve alterado por la introduccio´n de los generadores eo´licos, ya que
la inclusio´n del los generadores altera el balance entre costo de la disponibilidad y la calidad
del servicio. Si las condiciones del viento lo permiten, la disponibilidad de los generadores
eo´licos es suficiente para evitar la desconexiones de carga, que le acarrean severas multas
a a los agentes generadores transmisores y distribuidores del servicio ele´ctrico. El costo en
la generacio´n se ve alterado con la inclusio´n de los generadores eo´licos ya que el costo de
produccio´n de la energ´ıa a partir del viento es muy bajo [2].
La integracio´n de las turbinas eo´licas tipo-A a la red, altera la dina´mica y estabilidad del
sistema ele´ctrico, ya que estas usan un generador de induccio´n de jaula de ardilla. La principal
razo´n para usar generadores de induccio´n por encima de los s´ıncronos en los sistemas de gene-
racio´n eo´licos, es que los u´ltimos operan a velocidad constante haciendo la integracio´n entre
generador y red r´ıgida, y debido a las alteraciones en la velocidad del viento, somete tanto a
la turbina como a la caja de engranajes a esfuerzos meca´nicos que reducen el desempen˜o del
sistema. Para evitar lo anterior se busca docilidad entre turbina, generador y red [15].
La conexio´n del generador de induccio´n a la red es mas suave que la del generador s´ıncrono,
lo que la hace ideal para las variaciones del viento en sistemas eo´licos.
Debido a los cambios de velocidad del viento, en los sistemas eo´licos tipo-A o FSIG,
se suele ajustar el nu´mero de polos para permitir ajustar la velocidad fija de este tipo de
generadores a dos velocidades de operacio´n del sistema [15].
La forma como el sistema ve los generadores eo´licos tipo-A, es como un sistema masa,
resorte amortiguador, como se ve en la figura 2.5. El amortiguador representado en el coe-
ficiente de amortiguacio´n Dc es el que permite una conexio´n mas flexible del generador de
induccio´n a la red. Este coeficiente, se controla con el cambio de la resistencia del rotor [15].
La ecuacio´n 2.7, relaciona el par motor de manera aproximada cuando el deslizamiento








· s = Dc∆ω (2.7)
Donde ωsm es la velocidad angular de sincronismo, R
′
2, la resistencia del rotor, Dc es
coeficiente de amortiguacio´n, ∆ω es la diferencia entre la velocidad s´ıncrona y del rotor, V
es la tensio´n en el punto de conexio´n entre al red y el generador [15].
La figura 2.6, muestra un modelo aproximado del circuito equivalente de la conexio´n del
generador y la red, donde R1 es la resistencia equivalente que representa el estator y a la red,
X1 es la reactancia equivalente que tiene en cuenta la reactancia de la red y la del estator,
24 CAPI´TULO 2. GENERACIO´N EO´LICA





2 representan la resistencia y la reactancia del rotor, Xm representa la reac-
tancia de magnetizacio´n que expresa la cantidad de potencia reactiva que necesita de la red
la ma´quina para crear flujo magne´tico [15]. La resistencia de la red y la reactancia, represen-
tadas en R1 y X1 respectivamente, afectan a nivel de distribucio´n el circuito equivalente del
generador. Si la red es robusta, la reactancia entre el generador y la red es pequen˜a, por lo
tanto producen un alto nivel de corto circuito. De otro lado una red de´bil se caracteriza por
tener reactancia grande y por ende poco nivel de corto circuito [15]. En redes de distribucio´n,
se aprecia mas el efecto resistivo que el inductivo, debido a que la relacio´n X
R
es alterada,
pasando de un valor t´ıpico de 10 a uno de 2.
Es sabido que las ma´quinas de induccio´n siempre necesitan de la potencia reactiva desde la
red. La cantidad de esta potencia depende de las condiciones de la carga, si hay poca condicio´n
de carga se necesitan de muchos reactivos, si hay mucha se necesitan pocos reactivos [15].
La estabilidad de la ma´quina de induccio´n se puede ver reflejada en su curva par-velocidad
de la figura 2.7 . El punto l´ımite de estabilidad en la curva se encuentra en su pico de ma´ximo
par, mas alla´ de este punto se presenta la inestabilidad. El punto de ma´ximo par se ve afectado
por la reactancia del sistema, como muestra la ecuacio´n 2.8
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X1 contiene la reactancia del sistema. Si X1 aumenta como consecuencia del aumento de
la reactancia de la red, produce una reduccio´n en el par y reduce la estabilidad del sistema.
Esto ocurre en redes de´biles como la de distribucio´n. Otro factor que altera el punto de
ma´ximo par es la tensio´n del sistema Vs, si aumenta reduce el punto de ma´ximo par.
El deslizamiento es otro factor que altera el punto l´ımite de estabilidad, y se afecta
cuando cambia la resistencia del rotor. Si aumenta la resistencia R
′
2 en la ecuacio´n 2.9, opera
la velocidad en la que opera el rotor modificando el punto de ma´ximo par de la curva 2.7
















El generador de induccio´n FSIG es visto como una carga negativa, esto significa que
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Figura 2.7: Curva par y velocidad de la ma´quina de induccio´n.
genera la potencia que puede, no contribuye al soporte de frecuencia y tensio´n, adema´s de
que es un sumidero de reactivos [15]. La potencia reactiva aumenta cuando el deslizamiento
aumenta; al ocurrir fallos y posteriormente ser clarificados los FSIG tienen un efecto adverso
en la recuperacio´n de la tensio´n del sistema. Por ello, son desconectados al ocurrir ca´ıdas de
tensio´n y se vuelven a conectar en operacio´n normal del sistema [15].
Cuando ocurre una falla el par ele´ctrico cae a cero, acelerando el rotor e incrementando
la velocidad del mismo como consecuencia de un aumento en el par meca´nico. Si la falla
es clarificada a tiempo, el generador opera en un punto sobre la curva 2.7 a un mayor par,
deslizamiento y velocidad, pero en un estado estable y controlable donde se puede llevar a
operar en el punto del sistema anterior [15]. Si el tiempo en restablecer la falla se prolonga,
la velocidad sigue aumentando hasta el punto cr´ıtico de estabilidad, el de ma´ximo par en la
figura 2.7, que es cuando el par meca´nico y ele´ctrico son iguales [15]. Si la falla se despeja
a tiempo antes de este punto, el sistema opera establemente. Por el contrario, si la falla se
despeja tiempo despue´s de este, el sistema entra en la zona de inestabilidad de la figura
2.7 [15].
Cuando la falla es clarificada, la curva par-velocidad 2.7 tarda en restablecerse debido
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a que el flujo magne´tico debe formarse de nuevo. Lo que produce que sea necesaria mayor
potencia reactiva, y esto conlleva a ca´ıdas de tensio´n del sistema, reduciendo el pico de la
curva 2.7. El l´ımite de estabilidad puede ser incrementado cambiando la resistencia del rotor,
ya que esto tiene el efecto de desplazar la curva par-velocidad 2.7 hacia la izquierda [15]
La compensacio´n de potencia reactiva es importante para la estabilidad del sistema, ya
que mejor el perfil de tensio´n y reduce las fluctuaciones en la misma, en un punto determinado
del sistema. Tambie´n es importante para la estabilidad del sistema debido a que mejora la
cantidad de potencia activa que puede ser transmitida por la l´ıneas y generada en la ma´quina.
Adema´s, controla momenta´neamente las sobre-tensiones y evita apagones o desconexiones en
el sistema [5].
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Cap´ıtulo 3
Compensacio´n de potencia reactiva
3.1. Generalidades
El buen manejo de la potencia reactiva es de suma importancia en los sistemas ele´ctricos de
potencia, ya que al compensar e´sta se mejora el desempen˜o de los sistemas AC en cuanto a los
problemas de calidad se refiere [5]. Entre dichos problemas se encuentran las ca´ıdas de tensio´n
en puntos cr´ıticos o en los sistemas de transmisio´n, reduccio´n de componentes armo´nicas y
mayor aprovechamiento de la potencia activa. Tambie´n es sabido que la compensacio´n mejora
la estabilidad y las fluctuaciones de tensio´n en el punto de conexio´n de este tipo de sistemas,
ya que estas son consecuencia de las variaciones de las potencia reactiva [5].
Los sistemas de compensacio´n pueden ser serie o paralelo. El principio de los sistemas
de compensacio´n serie es modificar para´metros de transmisio´n o distribucio´n . Mientras que
en los paralelos modifican la impedancia equivalente de la carga. Las 2 formas mejoran
el comportamiento de todo el sistema de potencia controlando eficientemente la potencia
reactiva de la red [5].
Tradicionalmente, los sistemas de compensacio´n utilizados son los bancos de condensado-
res y reactores conmutados meca´nicamente, dispuestos para aumentar o absorber la potencia
reactiva. Tambie´n las ma´quinas rotativas como los compensadores s´ıncronos para ser usados
de igual manera [5].
Los FACTS usan las te´cnicas avanzadas de control para incrementar o disminuir las can-
tidades de potencia reactiva. Los dispositivos como los SVC y los STATCOM hacen parte
de estos. Dispositivos como los TSC y los TCR son utilizados para controlar la cantidad de
potencia reactiva de la red, y para ellos usan dispositivos basados en electro´nica de potencia
para la conmutacio´n [5]. Tambie´n, dispositivos auto-conmutados son usados para la compen-
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sacio´n de potencia, absorbiendo o generando la potencia reactiva. Dichos dispositivos usan
modulacio´n por ancho de pulso PWM; u otras te´cnicas; como estrategia de control de dichos
dispositivos. [5].
En la turbinas eo´licas donde se usan generadores de induccio´n, principalmente los de velo-
cidad fija o tipo A, es necesario un mecanismo de compensacio´n de potencia reactiva; ya que
e´ste tipo de ma´quinas requieren dicha potencia para la construccio´n del campo magne´tico
giratorio, que genera el par electromeca´nico en el rotor, a diferencia de las ma´quinas s´ıncro-
nas, que cuentan con sistemas de excitacio´n para la construccio´n del campo magne´tico. Si
no se compensa la potencia reactiva en las ma´quinas de induccio´n, e´stas tomaran la potencia
reactiva de la red a la que se conectan, y por ende, producen reduccio´n en la calidad de la
energ´ıa, variaciones en la tensio´n del punto de conexio´n y aumento de pe´rdidas por trans-
misio´n por la mayor componente reactiva de la corriente, debido al aumento de la potencia
reactiva [3].
3.2. Definicio´n de potencia reactiva
En los sistemas monofa´sicos, la potencia reactiva se define como la componente de la
potencia instanta´nea que oscila al doble de la frecuencia fundamental del sistema, cuyo valor
pico representa la cantidad de potencia reactiva. E´sta, es consecuencia del intercambio de
energ´ıa magne´ticas contenidas en las componentes inductivas del sistema, y la energ´ıa de
campo ele´ctrico contenidas en la componentes capacitivas del mismo. Dicho intercambio,
ocasiona aumento en las corrientes y por ende, pe´rdidas en el sistema de transmisio´n de
energ´ıa; por tal motivo debe ser compensada [5, 16].
En sistemas trifa´sicos, la potencia es constante debida a que, en cierta medida, se compen-
sa debido al desfase existentes entre las fases del sistema balanceado. Se dice que mientras en
una de las fases la potencia reactiva es positiva, en las otras dos es negativa, lo que compensa
y equilibra el valor de la potencia reactiva. En teor´ıa, es posible compensar potencia reactiva
trifa´sica sin necesidad de usar condensador. La representacio´n de la potencia reactiva trifa´si-
ca como tres veces la potencia monofa´sica, surge de la simplicidad de representar sistemas
trifa´sicos como tres monofa´sicos, de all´ı los conflictos con su representacio´n f´ısica [5, 16].
A causa de altos componentes electro´nicos en los sistemas de potencia actuales, las formas
de onda se ven distorsionadas, lo que conlleva a una nueva definicio´n de potencia reactiva que
tenga en cuanta la distorsio´n armo´nica de las ondas de tensio´n y corriente del sistema [16].
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3.3. Sistemas de compensacio´n
3.3.1. Banco ajustables de condensadores meca´nicamente conmu-
tados MSC
Figura 3.1: Banco de condensadores meca´nicamente conmutados
Fueron inicialmente utilizados para compensar factor de potencia, en el naciente sistema
de potencia en 1914 [5]. Consisten en bancos de condensadores que se conectan a la red
mediante la conmutacio´n de interruptores meca´nicos, como se ve en la figura 3.1. Su objetivo
es suministrar una corriente en adelanto y, de esta manera, compensar la corriente en atraso de
la carga. Para su disen˜o, el factor mas importante es la cantidad de potencia reactiva en atraso
que describe la carga; y e´sta se compensa conectando o desconectan los condensadores del
banco mediante los interruptores, y as´ı ajustar el factor de potencia a los l´ımites admisibles. El
control del factor de potencia no es de forma suave, por el contrario, es de manera discreta.
Para mejorar esto, se mejora la conmutacio´n mediante rele´s, pero ellos ocasionan grandes
corrientes de energizacio´n y requieren constante mantenimiento [5, 6].
3.3.2. Condensador s´ıncrono
Consiste en una ma´quina s´ıncrona conectada al sistema de potencia, tanto al nivel de
transmisio´n como de distribucio´n. Tiene la posibilidad de inyectar o absorber potencia reac-
tiva de la red. Proveen control continuo para el nivel de tensio´n en el punto de conexio´n
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y control de la potencia reactiva. Fue popular en los u´ltimos 50 an˜os, ahora es raramente
utilizado debido a diferentes desventajas. Una de ellas es que agravan las corrientes de corto
circuito. Tambie´n, no se adaptan ra´pidamente a los cambios en las condiciones de carga.
Adema´s, las pe´rdidas son mayores que en los sistemas de compensacio´n esta´ticos, y son mas
costosos. Una de sus ventajas es su alta capacidad a la sobrecarga temporal [5].
3.3.3. Compensadores esta´ticos de potencia reactiva SVC
Los SVCs consisten en elementos tradicionalmente usados en la compensacio´n de reacti-
vos, como condensadores y reactores, pero accionados con dispositivos semiconductores como
son los tiristores, y as´ı ofrecer un control ma´s continuo y ra´pido, a diferencia de los MSC,
de la potencia reactiva necesaria para el funcionamiento de la ma´quina de induccio´n. Este
sistema de compensacio´n a sido usado desde la de´cada del 70. Se clasifican en dos tipos, los
TSC que consisten en condensadores conmutados por tiristor, y los TCR que son reactores
conmutados por tiristor [5, 6].
3.3.4. Condensadores conmutados por tiristor TSC
Figura 3.2: Condensadores conmutados por tiristor TSC
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Consiste en un banco de condensadores de tres piernas, trifa´sicos, conectados al lado
del generador, en el punto de conexio´n de la turbina eo´lica a la red, que son accionados
y controlados por un interruptor esta´tico formado por dos tiristores conectados en anti-
paralelo, tambie´n conocidos como interruptor bidireccional de tiristores. Se muestran en la
figura 3.2. Se acostumbra a introducir una pequen˜a inductancia para limitar las corrientes
pico a trave´s de los tiristores, corrientes de inrush y evitar la resonancia con la red.Los bancos
de condensadores esta´n dispuestos de manera discreta a pequen˜os pasos, que son accionados
por el interruptor esta´tico [5, 6].
La conmutacio´n de los tiristores es controlada por el a´ngulo de disparo y la tensio´n
que hay en ellos cuando es cero. Pero existen otros esquemas de conmutacio´n que tratan de
conectar suavemente los bancos de condensadores a la red que evitan transitorios y armo´nicos;
por ejemplo, aplicar un a´ngulo de disparo en el instante donde la tensio´n de la red es mas
negativo [5, 6].
Entre las ventajas que presenta este tipo de compensador, se destacan la posibilidad de
mejor control discreto frente MSC, no produce armo´nicos ya que la componente transitoria
de la corriente es atenuada eficientemente [5]. Por otra parte, se enumeran las siguientes
desventajas: el control de la potencia reactiva no es continuo, su construccio´n es costosa ya
que para cada banco de condensadores es necesario un interruptor esta´tico bidireccional, la
tensio´n en el tiristor que no conduce, la tensio´n inversa, es del orden del doble de la tensio´n de
la fuente, lo que condiciona protecciones ante alteraciones en la tensio´n y fallas. Esta u´ltima
desventaja se puede mejorar cambiando uno de los tiristores por un diodo [5].
3.3.5. Reactores conmutados por tiristor TCR
Consisten en tres ramas trifa´sicas; cada una compuesta por un inductor, un interruptor
esta´tico compuesto por tiristores en anti-paralelo, tambie´n puede incluir un condensador en
paralelo y un filtro para armo´nicos de bajo orden. La figura 3.3 muestra su esquema [5,6].
Los TCR son conmutados y controlados mediante el a´ngulo de disparo. E´ste se encuentra
entre un valor de 90 y 180 grados, siendo 90 el valor de ma´xima conduccio´n y de mayor
absorcio´n de potencia reactiva. Cuando el a´ngulo aumenta, cambia la porcio´n de potencia
reactiva que se absorbe, y de esta manera se controla la potencia reactiva. El ajuste del
a´ngulo de disparo de los tiristores se hace a tiempo discreto, cada medio ciclo como mı´nimo,
ya que no se puede forzar el cambio antes. La conmutacio´n genera diferentes armo´nicos de
baja frecuencia [5, 6].
Los TCR presentan la posibilidad de control continuo, retraso de ma´ximo de medio ciclo
de la sen˜al y muy pocos armo´nicos. Por otra parte, entre sus desventajas se enumeran la
generacio´n de armo´nicos de baja frecuencia y las grandes pe´rdidas cuando funciona en la
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Figura 3.3: Reactores conmutados por tiristor TCR
regio´n inductiva, es decir, absorbiendo potencia reactiva [5].
3.3.6. Combinacio´n de TSC, TCR y condensadores ajustables
Existen distintas combinaciones que permiten mejorar el desempen˜o de los diferentes sis-
temas SVC. Se suele usar un condensador ajustable junto a un TCR para filtrar los armo´nicos
debidos a las corriente, ya que e´ste se suele sintonizar como un filtro pasivo [5, 6].
Para obtener un control continuo y en un rango mas amplio de potencia reactiva, ya sea
para la absorcio´n o inyeccio´n de reactivos, se usan de manera combinada los TSC y TCR. Si
se ajustan de manera adecuada, se logra pra´cticamente reducir el taman˜o de los pasos hasta
cambiar el control discreto por continuo. Entre sus particularidades tambie´n se encuentra la
eliminacio´n de los transitorios en la conmutacio´n, eliminacio´n de los armo´nicos. Su principal
desventaja es el alto costo de montaje respecto a TSC y TCR independientes [5, 6].
3.3.7. Compensacio´n serie TCSC
En grandes sistemas de transmisio´n de energ´ıa, como aquellos destinados a traer energ´ıa
producida en parques eo´licos lejos de las costas (offshore), es necesario el control en la trans-
3.4. COMPENSADORES ESTA´TICOS SI´NCRONOS STATCOM 35
Figura 3.4: Esquema de potencia para compensacio´n serie
misio´n de la potencia activa generada. Son usados los TCSC como los de la figura 3.4 para
controlar el flujo de potencia activa y las ca´ıdas de tensio´n dra´sticas que pueden provocar
colapsos del sistema. Los TCSC consisten en un conjunto condensador, inductor e interruptor
esta´tico bidireccional, que se conectan en serie ente los parques eo´licos y los grandes sistemas
de transmisio´n, que mejoran el desempen˜o de la red mediante la alteracio´n de la reactancia
inductiva o capacitiva. As´ı se logra acrecentar la estabilidad dina´mica del sistema, mejorar
la regulacio´n de tensio´n y la potencia reactiva, y el flujo de potencia activa de la red [5, 6].
Estos sistemas tambie´n se caracterizan por mejorar la conexio´n entre los grandes sistemas
de transmisio´n, reduciendo las oscilaciones y mejorando la respuesta amortiguada del sistema,
y adema´s reduce la resonancia subs´ıncrona entre los sistemas de transmisio´n y las grandes
generadoras te´rmicas [5].
3.4. Compensadores esta´ticos s´ıncronos STATCOM
Los STATCOM, son convertidores de tensio´n DC/AC cuyo principal componentes son
dispositivos de electro´nica de potencia auto-conmutados, en paralelo con diodos para evitar
el flujo de corrientes inversas. La base de este tipo de convertidores son los Voltage Source
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Figura 3.5: Esquema STATCOM basado en VSC
Converter o VSC, que su componente fundamental son los interruptores de estado so´lido
presentes en cada una de sus piernas. Dichos interruptores son operados con conmutacio´n de
onda cuadrada por ciclo, por modulacio´n de ancho de pulso PWM a altas frecuencias por ciclo
o´ por esquemas de conmutacio´n a bajas frecuencias para la seleccio´n espec´ıfica de armo´nicos.
Es necesario un condensador DC, el cual es el encargado de operar como fuente de tensio´n
directa para el convertidor. La forma de tensio´n del condensador a la salida de STATCOM
es alterna de mu´ltiples niveles muy cercana a la sinusoidal. Este tipo de convertidores son
capaces de operar como los TCR y los TSC, inyectando o absorbiendo potencia reactiva en el
punto de conexio´n a la red, controlando la diferencia angular entre la tensio´n a la salida del
STATCOM y la del sistema ele´ctrico al cual se conectan [17]. Para ello, usan estrategias de
modulacio´n como control por ancho de pulsos PWM y modulacio´n por histe´resis, las cuales se
encargan de ajustar los niveles de tensio´n y el flujo de potencia reactiva en el punto de la red
donde se conectan, incorporando diferentes teor´ıas y modelos de compensacio´n de potencia
reactiva como lo son: teor´ıa pq-dq, teor´ıa ABC vectorial entre otras [5, 17].
El STATCOM es capaz de controlar potencia reactiva, siempre y cuando se ajuste ade-
cuadamente el a´ngulo de desfase entre la tensio´n de salida del mismo y la red [17]. La tensio´n
de salida del STATCOM es controlada por medio de la tensio´n DC del condensador, y esta
puede ser ajustada por medio de la diferencia de fase entre la tensio´n del STATCOM y la
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tensio´n del sistema, tambie´n mediante el cambio en la modulacio´n [17].
Funcionalmente un STATCOM inyecta corriente casi sinusoidal en atraso o en adelanto
respecto a la tensio´n del sistema, y hace las veces de una reactancia inductiva o capacitiva
en el punto de conexio´n con el sistema para controlar la potencia reactiva. El a´ngulo de la
corriente es determinado por la diferencia entre la tensio´n del STATCOM y del sistema. Lo
anterior asegura un control o´ptimo de la potencia reactiva [17]. Cuando la tensio´n AC del
STATCOM es mayor que la del sistema, se dice que esta´ funcionado como un condensador,
mientras que si la tensio´n del STATCOM es menor a la de red se dice que esta´ operando
como inductor. Si las tensiones son iguales, no hay intercambio de potencia reactiva entre
STATCOM y red, en un modo flotante [17].
Existen diferentes topolog´ıas dependiendo del nivel de tensio´n en donde se instalan los
STATCOM. El mejoramiento en redes trifa´sicas es desarrollado por compensadores de 3
piernas y 6 pulsos, pero se puede mejorar el rendimiento del mismo usando convertidores de
tipo matricial, los cuales se pueden conectar a niveles de tensio´n superiores, y el desempen˜o
del sistema de compensacio´n se ve en demas´ıa mejorado [5, 17].
Comparado con los SVC, el desempen˜o en el uso de los STATCOM mejora en cuanto a la
velocidad de respuesta, menos perturbaciones y mejor funcionamiento en niveles de tensio´n
reducidos [5, 6, 17].
3.5. Filtros activos
La introduccio´n de grandes cargas no lineales debido a la masificacio´n de los dispositivos
electro´nicos en el sistema ele´ctrico, ha llevado a la introduccio´n de armo´nicos tanto en la
tensio´n como en la corriente del sistema de potencia, lo que reduce la calidad de la energ´ıa
del sistema. Debido a lo anterior se evidencian problemas como bajo factor de potencia,
menor cantidad de energ´ıa activa aprovechable, ca´ıdas en los perfiles de tensio´n, que afectan
tanto al usuario como a los agentes del sistema [18–20].
Tradicionalmente, se ha usado para la solucio´n de dichos problemas redes LC, que funcio-
nan como filtros pasivos. Estos a pesar de ser de bajo costo y fa´cil configuracio´n, presentan
problemas de resonancia serie y paralelo con la impedancia de la fuente que conducen a in-
troducir armo´nicos en el punto de comu´n conexio´n. Es por ello que se usan los filtros activos,
que presentan mayor desempen˜o y no contienen los efectos adversos de los filtros pasivos [20].
Los filtros activos se asemejan en su construccio´n a un STATCOM, y tienen como base
los convertidores de fuente de tensio´n VSC como los de la figura 4.1. Los filtros constan de
un convertidor que puede ser monofa´sico o trifa´sico, basados en interruptores de electro´nica
de potencia como son los IGBT o GTO, elemento que almacena de energ´ıa que hace las veces
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de fuente de tensio´n DC como un condensador, un controlador que se encarga de dictar el
esquema de compensacio´n de armo´nicos y sensores los cuales llevan informacio´n de las condi-
ciones de la red al controlador para su posterior procesamiento. Los filtros activos funcionan
inyectando una corriente al sistema, que contrarresta el contenido armo´nico existente en la
red. Su principal diferencia radica en el hecho de que los filtros activos son concebidos para la
mitigacio´n de los problemas asociados a las componentes armo´nicas, y adema´s de compensar
la potencia reactiva LC [19, 20].
La configuracio´n de los componentes en los filtros pasivos no son fuertes y perdurables
contra las variaciones de frecuencia de sintonizacio´n, lo que genera que en su fabricacio´n se
tengan en cuenta grandes tolerancias que hacen menos eficiente el filtro [20]. Por el elevado
costo en la en la parte DC del filtro activo, que por lo general es un condensador que funciona
como fuente de tensio´n DC y elemento que almacena energ´ıa, el costo asociado a los filtros
activos es elevado y su penetracio´n en las redes de distribucio´n dificulta. Por otra parte, se
suelen colocar filtros h´ıbridos los cuales poseen filtros pasivos. En estos h´ıbridos, los compo-
nentes pasivos se encargan principalmente de la correccio´n del factor de potencia, mientras
que la parte activa se encarga de la compensacio´n de los componentes armo´nicas [19, 20].
3.6. Teor´ıa de compensacio´n
Las teor´ıas de compensacio´n a describir en esta seccio´n, se basan en la corriente de linea
que inyecta el compensador. Para ello, el la figura 3.6 se muestran las corrientes del generador,
las de linea y la corriente de compensacio´n. La corrientes de linea que alimentan la red son
Ik − Iqk, correspondientes a la diferencia entre las corrientes generadas Ik, y las inyectadas
por el convertidor Iqk, en donde k ∈ {A,B,C} con A,B,C fases.
3.6.1. Teor´ıa cla´sica
Existen teor´ıas de compensacio´n clasificadas de acuerdo al marco de referencia, ellas son
la teor´ıa pq-dq, y la teor´ıa ABC. La teor´ıa pq se basa en la transformada de Clark para
definir la potencia reactiva y dema´s variables en un marco de referencia estacionario α, β. La
teor´ıa dq, se basa en los mismos principios que la teor´ıa pq, pero en un marco de referencia
rotacional, lo que permite alcanzar la forma sinusoidal deseada de la corriente [16].
La ecuacio´n en la que se apoyan dichas teor´ıas se muestra en 3.1, donde las corrientes
inyectas por el compensador son las que se muestran. E´stas se encargan de compensar la
potencia reactiva y reducir el contenido armo´nico presente en la componente activa de p˜.
Aunque las teor´ıas basadas en el marco de referencia pq-dq son las ma´s utilizadas, tienen
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Figura 3.6: Esquema del sistema donde se muestran las corrientes a optimizar
diversas desventajas, por ejemplo, pe´rdida de generalidad por omitir la secuencia cero en la
transformada de Clark y por ende, funcionan en condiciones de des-balance de tensio´n pero
no en des-balance de corrientes. Por otra parte, existe la posibilidad de compensar la potencia


















La ecuacio´n 3.1 muestra las corrientes que el esquema de compensacio´n de potencia reac-
tiva basado en la teor´ıa PQ debe producir, para que el convertidor inyecte las corrientes de
compensacio´n Iqk y la corriente de linea vista por el la red sea Ik − Iqk. En algunos casos se
obtiene una potencia constante y corriente sinusoidal, a pesar del desbalance en el sistema
trifa´sico y contenido armo´nico debido a carga no lineal, y potencia reactiva desbalanceada
causada por generadores de induccio´n.
3.6.2. Esquema 1: teor´ıa de compensacio´n ABC
La teor´ıa ABC usa como marco de referencia las corrientes y tensiones trifa´sicas, lo
que ocasiona de manera natural la compensacio´n de las corrientes de secuencia cero. La
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manera tradicional de la teor´ıa ABC es presentada de forma vectorial, pero tambie´n se puede
mostrar como un problema de optimizacio´n matema´tica, donde se minimiza la corriente de
linea y como consecuencia las pe´rdidas del sistema. Dependiendo de las restricciones del
sistema, se logran diferentes objetivos de compensacio´n como la reduccio´n de armo´nicos de
la corriente [16]. En [16], se presentan varios objetivos del modelo de optimizacio´n para la
compensacio´n.
La figura 3.6, muestra las corrientes de linea involucradas en el problema de optimizacio´n
matema´tica. En consecuencia, las pe´rdidas por transmisio´n y el factor de potencia se ven
reducidos.
El problema de optimizacio´n se presenta en la ecuacio´n 3.2, que minimiza las corrientes
de linea del lado de la red. Al minimizar e´stas, se reducen las pe´rdidas por transmisio´n
de la red. Es sabido que un aumento de la potencia reactiva produce un aunmento de las
pe´rdidas; as´ı que al minimizar la corriente de linea, compensa la potencia reactiva del lado








(Vk · Iqk) = 0 (3.3)
donde:
Ik son las corrientes generadas por el sistema eo´lico.
Iqk son las corrientes inyectadas por el convertidor.
Vk Tensio´n en el punto de conexio´n.
La ecuacio´n 3.3, muestra que en condiciones de balance, la potencia instanta´nea inyectada
por el compensador es cero; lo que muestra tambie´n que el esquema de compensacio´n paralelo
no requiere de almacenamiento de energ´ıa [16]. El convertidor so´lo se encarga de suplir la
potencia reactiva necesaria por el generador eo´lico, y no de la potencia activa.
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donde λ es el multiplicador de Lagrange sujeto a las restricciones. Se deriva la ecuacio´n
3.4 con respecto a las variables Iqk y λ e igualando a cero
δL
δIqk
= −2(Ik − Iqk) + λVk = 0 ∀ k ∈ {A,B,C} (3.5)






VkIqk = 0 (3.6)
que representa la potencia instanta´nea del sistema trifa´sico es cero.
Pre multiplicando la ecuacio´n 3.5 por Vk se obtiene
−2IkVk + 2VkIqk + λV 2k = 0 ∀ k ∈ {A,B,C} (3.7)










(V 2k ) = 0 (3.8)
Se resaltan dos te´rminos importantes en la ecuacio´n 3.8. El primero
∑
(IkVK), representa
la potencia instanta´nea trifa´sica en el lado del generador PL. El siguiente te´rmino a destacar es
la potencia trifa´sica instanta´nea del convertidor
∑
(VkIqk) = 0, debido a que en la restriccio´n
3.3 se limita el convertidor a la compensacio´n de potencia reactiva u´nicamente.
Mediante un simple cambio de variable, la expresio´n 3.8 se transforma en 3.9
− 2PL + λ
∑
k∈{A,B,C}
V 2k = 0 (3.9)





Dicho multiplicador es un factor de sensibilidad que permite una seleccio´n de los objetivos
del problema de optimizacio´n matema´tica, como el requerimiento del almacenamiento de
energ´ıa y las pe´rdidas por transmisio´n [16].
Con el resultado de la ecuacio´n 3.10, a partir de la la ecuacio´n 3.5 se tiene
− 2Ik + 2Iqk + λVk = 0 (3.11)
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Iqk = Ik − λVk
2
(3.12)
Reemplazando 3.10 en 3.12 se obtiene 3.13. La ecuacio´n 3.13 es el resultado del problema
de optimizacio´n presentado [9, 16].
Iqk = Ik − PL∑
(V 2k )
· Vk (3.13)
Donde la corriente Iqk es la corriente a compensar en cada una de las fases; Ik son las
corrientes de linea provenientes del generador; Vk es la tensio´n en el punto de conexio´n de la
carga, el sistema de compensacio´n y la red.
3.6.3. Esquema 2: Control de la potencia oscilante instanta´nea
Se modifica el problema de optimizacio´n para mantener la potencia de linea del sistema
constante [9, 16]. Si la potencia instanta´nea de l´ınea es como la ecuacio´n 3.14
PL = P˜ + P (3.14)
donde P˜ , es la potencia oscilante del sistema, cuya media es cero. Mientras la potencia
media es P y PL es la potencia del generador.








(Vk · Iqk) = α · P˜ (3.16)
donde α es un factor entre 0 ≤ α ≤ 1 que mide el grado de compensacio´n deseado de la
potencia oscilante.




(Ik − Iqk)2 + λ(
∑
k∈{A,B,C}
VkIqk − αP˜ ) (3.17)
Derivando la ecuacio´n 3.17 con respecto a Iqk y λ se obtiene
δL
δIqk
= −2(Ik − Iqk) + λVk = 0 (3.18)
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VkIqk − αP˜ = 0 (3.19)
A partir de la ecuacio´n 3.18 se obtiene el multiplicador de lagrange. Primero se multiplica
dicha ecuacio´n por Vk
−2IkVk + 2VkIqk + λV 2k = 0 ∀ k ∈ {A,B,C} (3.20)










(V 2k ) = 0 (3.21)
Se destacan 2 te´rminos en 3.21. El primero es el concerniente a la potencia instanta´nea
trifa´sica
∑
IkVk generada por el sistema eo´lico, que equivale a PL. El segundo te´rmino tiene
que ver con la restriccio´n 3.19, donde el te´rmino
∑
VkIqk es igual αP˜ . De esta manera la
ecuacio´n 3.21 se transforma en
−2PL + 2αP˜ + λ
∑
(V 2k ) 0 ≤ α ≤ 1 (3.22)
Despejando λ se obtiene
λ = 2(PL−αP˜ )∑
V 2k
0 ≤ α ≤ 1 (3.23)
A partir de la ecuacio´n 3.18 y usando el resultado de la ecuacio´n 3.23 se obtiene la corriente
del esquema de compensacio´n por fase como sigue
− 2Ik + 2Iqk + λVk = 0 (3.24)
Despejando Iqk
Iqk = Ik − λVk
2
(3.25)
Remplazando la ecuacio´n 3.23 en 3.25 se resuelve el problema de optimizacio´n planteado,
se obtiene la corriente de compensacio´n , como muestra la ecuaciones 3.26
Iqk = Ik − PL−α·P˜∑(V 2k ) · Vk 0 ≤ α ≤ 1 (3.26)
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Si el factor α = 1, el sistema compensa la potencia oscilante como muestra la ecuacio´n
3.27, done P es la potencia media
Iqk = Ik − P∑
(V 2k )
· Vk (3.27)
Si el factor α = 0, se tiene la ecuacio´n 3.13 que compensa la energ´ıa reactiva [9, 16].
3.6.4. Esquema 3: Factor de potencia unitario, control de potencia
oscilante
Se considera una modificacio´n de los casos anteriores, en donde ahora la funcio´n objetivo
es tomada en un periodo de tiempo T , en vez de la manera instanta´nea. Como consecuencia,


















(Vk · Iqk))dt = 0 (3.29)
Resolviendo el problema de optimizacio´n, la funcio´n Lagrangeano queda como muestra la
ecuacio´n 3.30














(Vk · Ik))dt (3.30)
Se obtiene de la funcio´n L, la δL
δIqk








((Ik − Iqk) + λVk) · dt = 0 (3.31)
A partir de 3.31 se obtiene el multiplicador de Langrange. Operando con el te´rmino dentro
de la integral
−2(Ik − Iqk) + λVk = 0 ∀t ∈ [t, t+ T ] (3.32)
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y multiplicando cada te´rmino de la ecuacio´n 3.32 por Vk se obtiene
−2IkVk + 2IqkVk + λV 2k = 0 ∀t ∈ [t, t+ T ] (3.33)
sumando en las tres fases
−2∑ IkVk + 2∑ IqkVk + λ∑ V 2k = 0 ∀t ∈ [t, t+ T ] (3.34)
El te´rmino
∑
IkVk en la ecuacio´n 3.34 representa la potencia instanta´nea el punto del





V 2k = 0 ∀t ∈ [t, t+ T ] (3.35)



































V 2k dt = V
2
k(RMS) (3.39)
La ecuacio´n 3.36 se destacan sus 3 te´rminos. El primero, ecuacio´n 3.37, se refiere a la
potencia activa instanta´nea suministrada por el compensador, que debido a la restriccio´n de
la ecuacio´n 3.29 es 0. El segundo te´rmino, ecuacio´n 3.38, es la potencia media del generador,
que equivale a PL. El tercer te´rmino, ecuacio´n 3.39, hace referencia a la suma del valor RMS
de la tensio´n en el punto de conexio´n a la red al cuadrado, lo que da como resultado la
ecuacio´n 3.40
− 2 · PL + λ ·
∑
k∈{A,B,C}
(V 2k(RMS)) = 0 (3.40)
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Remplazando la ecuacio´n 3.41 en la ecuacio´n 3.31, se obtiene la corriente a de compen-
sacio´n a partir de valores RMS y la potencia media [9, 16]




La ecuacio´n 3.42, permite un factor de potencia unitario y una reduccio´n, no eliminacio´n,
de la potencia oscilante en la red. [9] [16]
3.7. Recapitulacio´n
En este cap´ıtulo se presentaron tres esquemas diferentes de compensacio´n basados en la
teor´ıa ABC, a continuacio´n se resume la tabla 3.1
Tabla 3.1: Esquemas de compensacio´n basados en la teor´ıa ABC
Esquema Objetivo optimizacio´n Ecuacio´n de compen-
sacio´n
Efecto
Esquema 1 Compensacio´n poten-
cia reactiva
Iqk = Ik − PL∑(V 2k ) · Vk Minimiza la po-
tencia de linea y
compensa potencia
reactiva de la red
Esquema 2 Control potencia osci-
lante instanta´nea
Iqk = Ik − PL−α·P˜∑(V 2k ) · Vk Control de la po-
tencia oscilante, re-
duccio´n de armo´ni-
cos en la corriente,
Compensacio´n fac-
tor de potencia
Esquema 3 Factor de potencia
unitario, control
potencia oscilante











En el cap´ıtulo anterior, se mostro´ la ecuacio´n de compensacio´n con sus distintas variantes
para correccio´n del factor de potencia. Algunas caracter´ısticas de estos esquema de compen-
sacio´n, se reflejan en la reduccio´n de armo´nicos de bajo orden y el control de la potencia
oscilante en la red. Para ejecutar dicho esquema de compensacio´n, son necesarias las ac-
ciones de conmutacio´n en el convertidor y para ello se usa la modulacio´n, controlando los
dispositivos que componen los convertidores.
El desarrollo de los dispositivos semiconductores ha sido exitoso en los u´ltimos 35 an˜os,
lo que a permitido el avance de los convertidores de fuente de tensio´n VSC usados para la
compensacio´n potencia reactiva en los sistemas ele´ctricos de transmisio´n y distribucio´n [6] [3].
Los dispositivos de conmutacio´n utilizados para la elaboracio´n de los convertidores son del
tipo auto-conmutados. Entre las distintas tecnolog´ıas se enumeran Tiristor apagado encen-
dido por puerta GTO, Transistor bipolar de puerta aislada IGBT, Transistor de inyeccio´n
de puerta mejorada IEGT y muchos mas [17]. Existen convertidores conmutados por la red,
adema´s de los auto-conmutados, usados principalmente en aplicaciones de muy alta tensio´n
y grandes cantidades de potencia como en HVDC [6].
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4.2. Tipos de convertidores
4.2.1. Topolog´ıas de los Convertidores
La base de los convertidores como el back to back y el STATCOM, es el VSC [17]. La
configuracio´n ba´sica de los convertidores de tensio´n VSC, es la de dos niveles (figura 4.1),
que consiste en dos dispositivos de conmutacio´n en serie, por ejemplo IGBT’s en paralelo con
diodo inverso, alimentados por un condensador, que representan una fuente de tensio´n DC.





cuando el condensador sea bastante grande como para mantener el nivel de tensio´n constante
en el lado DC [3,17].
Figura 4.1: Configuracio´n ba´sica de una fase de los VSC
Al ubicar tres convertidores monofa´sicos de dos niveles al mismo condensador, se logra
una configuracio´n trifa´sica de seis pulsos. En esta´ configuracio´n, cada interruptor en una pier-
na debe conmutar de manera alternada con el otro, as´ı se evita provocar un corto circuito
por conducir simulta´neamente [3]. Los niveles de tensio´n entre los cuales puede operar estos
convertidores varia segu´n el tipo de modulacio´n usado. Al usar modulacio´n por onda cuadra-
da, por ejemplo, es posible obtener en la parte AC del convertidor ocho estados de tensio´n
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que producen salida trifa´sica desfasada 120 grados entre si [17]. La configuracio´n ba´sica de
dos niveles trifa´sica se muestra en la figura 3.5.
Los convertidores multi-pulso se construyen conectando convertidores tria´sicos anterior-
mente mencionados en paralelo o serie, con el propo´sito de reducir el contenido armo´nico de
menor orden en la corriente y obtener una salida mas sinusoidal en la tensio´n del lado AC del
convertidor debido al aumento en el nu´mero de pulsos. El nu´mero de pulsos del convertidor
va de acuerdo a a relacio´n 6N , siendo el mayor usado en la industria el de 48 pulsos o de
orden 8. Al incrementar el nu´mero de pulsos, tambie´n se aumenta el nu´mero de interruptores,
lo que lleva a aumentos considerables en los costos de los convertidores multi-pulso. Una de
la mayores dificultades es la conexio´n entre los transformadores dispuestos para enlazarse con
la red y el convertidor, debido a la conexio´n serie paralelo [17].
Convertidores multinivel son usados para obtener una sen˜al de tensio´n mas pro´xima a
una onda sinusoidal de manera mas natural, adema´s de introducir poco contenido armo´nico
a la red lo que evita el uso de filtros externos [17]. La forma de onda obtenida en el lado DC
es dictada de manera escalonada por los dispositivos en conmutacio´n en estados de tensio´n
segu´n el nu´mero de dispositivos por pierna y los niveles de tensio´n del condensador DC.
Entre los tipos de convertidores se enumeran el convertidor multinivel pinza de diodo DCMC,
convertidor multinivel de condensador flotante FCMS, topolog´ıa generalizada P2, convertidor
multinivel en cascada CMC, convertidor multinivel h´ıbrido mixto MLHMC [4]. El convertidor
multinivel se usa en aplicaciones de media y alta potencia y tensio´n, en fuentes renovables de
energ´ıa como para compensar reactivos en turbinas eo´licas tipo A como propone [4]. [4, 17]
4.3. Tipos de modulacio´n
4.3.1. Modulacio´n por onda cuadrada
Es conocida como modulacio´n 180 grados, ya que cada uno de los interruptores conduce
la mitad del periodo de la tensio´n de salida. La entrada de cada dispositivo de conmutacio´n
se hace cada T
6
sin tiempos muertos, donde cada pareja de dispositivos por pierna funciona
de manera complementaria, es decir, mientras el interruptor arriba de la pierna conduce, el
de la parte baja no conduce [21]. Este´ tipo de conmutacio´n es simple, alarga la vida de los
dispositivos de conmutacio´n porque solo conmutan una vez por ciclo de trabajo, las perdidas
en los dispositivos por conmutacio´n son bajas, pero su contenido armo´nico en las formas de
onda en la salida son altos [3]. La tensio´n de salida del convertidor posee armo´nicos del orden
de (6k ± 1), donde los armo´nicos de tercer orden y sus mu´ltiplos, como los armo´nicos pares
no existen [3, 21].
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4.3.2. Modulacio´n por ancho de pulsos PWM
La modulacio´n por ancho de pulso presenta ventajas sobre la modulacio´n por onda cua-
drada. Una de ellas es la reduccio´n de los requerimientos de filtrado de armo´nicos, ya que
estos son de mayor orden, y por ellos pueden ser eliminados fa´cilmente mediante filtro pasa
bajo. Otra de sus ventajas es que la tensio´n fundamental puede ser controlada mediante
el esquema de modulacio´n. Por otra parte, entre sus desventajas se encuentra aumento de
pe´rdidas debidas a la conmutacio´n de los dispositivos [3, 21].
Existen dos esquemas cla´sicos para la modulacio´n por ancho de pulsos, bipolar y unipolar.
El esquema bipolar consiste en comparar dos sen˜ales, una triangular Vtri conocida como
portadora y cuya frecuencia es la de conmutacio´n, con una sen˜al sinusoidal llamada modulada
Vmod, la cual dicta la frecuencia de la componente fundamental de la tensio´n de salida.
Entre las dos crean el esquema de conmutacio´n bipolar, ya que la tensio´n de salida para el
caso monofa´sico, una pierna del convertidor con los dispositivos S1 y S4 como la figura 3.5
por ejemplo, var´ıa entre los valores de la tensio´n DC proporcionada en el condensador VDC
−VDC [21].
Otro esquema existente es elunipolar donde la tensio´n de salida va desde VDC a 0, o desde
−VDC a 0 a diferencia del esquema bipolar. Es usado para el caso monofa´sico de puente
completo y su fundamento es comparar dos sen˜ales de naturaleza sinusoidal que son las
moduladoras −Vmod y Vmod con la sen˜al de referencia o de conmutacio´n triangular [21].
Para el caso de PWM en un convertidor trifa´sico como el de la figura 3.5, se usa una
modulacio´n bipolar, donde la sen˜al de referencia para cada fase es una tensio´n sinusoidal y
entre e´stas hay una diferencia angular de 120 grados que genera salida trifa´sica de tensio´n [21].
Los armo´nicos se minimizan si se elige una frecuencia de la sen˜al triangular igual a un
mu´ltiplo impar de tres veces la frecuencia de la onda seno [21].
4.3.3. Otros tipos de modulacio´n basados en anchura de pulsos
Se usan otro tipos de sen˜ales de referencia para mejorar el contenido armo´nico de las
sen˜ales de salida en la amplitud de la tensio´n.
Las estrategias basadas en Frecuencia de conmutacio´n o´ptima o SFO-PWM por sus siglas
en ingles, usan formas de onda de moduladora o de referencia diferentes a la sinusoidal y de
esta manera aprovechar mejor la tensio´n DC del convertidor [3]. Una de e´stas es la Funcio´n
moduladora trapezoidal, que consiste en un incremento proporcional de la componente funda-
mental de a ma´xima tensio´n de linea a partir de la fuente DC. La ventaja de esta estrategia
es la posibilidad de reduccio´n de las pe´rdidas por conmutacio´n, a costa de aumentar las
componentes armo´nicas de menor orden [3]. La Funcio´n moduladora de tercer armo´nico es
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la estrategia que permite aumentar el ı´ndice de modulacio´n en amplitud de la sen˜al de salida
del convertidor, introduciendo armo´nicos de tercer orden en la sen˜al de referencia [3].
Para poner en marcha la modulacio´n PWM mediante dispositivos digitales, se usan estra-
tegias de modulacio´n de Muestreo regulado y Muestreo no regulado. En la primera estrategia,
consiste en tomar muestras de la sen˜al de referencia en intervalos equidistantes temporal-
mente, y la amplitud es modulada a partir de las muestras por ciclo que se tomen. Por otro
lado, la estrategia de Muestreo no regulada toma las muestras de manera mas natural y no
equidistan, pero depende del proceso de conmutacio´n [3]. Para eliminar armo´nicos del orden
que se requiera solo seleccionando el a´ngulo de disparo adecuado se usa La Modulacio´n por
ancho de pulso de eliminacio´n selectiva de armo´nicos ; mediante la derivacio´n del a´ngulo de
disparo, se selecciona el orden de los armo´nicos a eliminar, igualando a cero la representacio´n
en series de Fourier de dicho armo´nico y encontrando el a´ngulo de disparo que lo elimina [3].
4.4. Modulacio´n por Histe´resis
La modulacio´n por Histe´resis se usa en convertidores de fuente de tensio´n donde se requiere
controlar la corriente, en aplicaciones de baja y media potencia y en aplicaciones de mayor
potencia, que usan convertidores de fuente de corriente CSC [22]. A pesar de las muchas
estrategias y te´cnicas de control en la corriente el los VSC, se ha preferido la histe´resis desde
hace mucho por su ra´pida adaptabilidad a la respuesta dina´mica del sistema de manera
eficiente [23].
Vale la pena resaltar que la ventaja mas importante es su simple implementacio´n carac-
terizada por una alta frecuencia de conmutacio´n variable y su alta robustez respecto a los
cambios en el comportamiento dina´mico del sistema [23]. Por otra parte, variaciones en la
condicio´n de carga afectan la frecuencia media de conmutacio´n, sumando el l´ımite de conmu-
taciones por ciclo al implementar de manera analo´gica el control de la corriente por histe´resis
son sus mas destacables desventajas. El l´ımite de operaciones por ciclo pude ocurrir en bajos
niveles de tensio´n con neutro aislado, debido a que en sistemas trifa´sicos la corriente en cada
fase afecta a las dema´s, ya que el vector de tensiones de secuencia cero no es aplicado de
manera sime´trica [23]. La interaccio´n entre las fases conlleva a la insercio´n de componentes
no deseadas en el ca´lculo del error para la banda de histe´resis. El procesamiento digital de
las sen˜ales involucradas en el proceso de histe´resis supera los problemas de la limitacio´n de
operacio´n por ciclo a altas frecuencias de conmutacio´n ya que estructuras diferentes a la
cla´sica pueden ser implementadas [23].
La te´cnica de modulacio´n por histe´resis se basa en comparar la corriente de salida del
convertidor VSC, con la sen˜al de referencia requerida y calculada por el sistema de com-
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Figura 4.2: Ejemplo de Histe´resis
pensacio´n, tal que la sen˜al de corriente en la salida siga a la corriente de referencia en una
banda de tolerancia o´ histe´resis espec´ıfica como muestra la figura 4.2, donde la sen˜al azul es
la generada por histe´resis y la roja es la referencia. Si la corriente a la salida del convertidor
es mayor (o mas positiva) que la frontera superior de la banda de histe´resis, el esquema de
conmutacio´n opera de tal forma que la corriente a la salida del convertidor disminuya y re-
grese de nuevo a la banda. En caso tal que la corriente de salida pase por el l´ımite inferior de
la banda, es decir que sea menor, el convertidor cambia de estado sus interruptores para que
la corriente aumente y regrese a la banda de histe´resis [3]. La mayor ventaja de la modulacio´n
por histe´resis es que se puede implementar de manera sencilla. Por otra parte, la tensio´n DC
debe ser suficiente para forzar que la corriente de salida del convertidor entre en los l´ımites de
la banda. La frecuencia de conmutacio´n es afectada por la magnitud del rizado de corriente,
por las reactancias de conexio´n, la tensio´n DC y la tensio´n instanta´nea de la red [3].
Para explicar su principio de funcionamiento se tiene en cuenta la figura del convertidor
4.1. E´sta equivale a una fase del convertidor trifa´sico con sus interruptores S1 y S2. Los
interruptores generan tres estados de conmutacio´n que se representan mediante la siguiente
sen˜al lo´gica S:
Tabla 4.1: Esquema de conmutacio´n histe´resis
S S1 S2 Vsalida
10 ON OFF VDC
2
01 OFF ON −VDC
2
00 OFF OFF 0
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Si  Δi > Lim
superior 
entonces  S=01
Si  Δi < Lim
inferior 
entonces S10
Si  Δi =0









Figura 4.3: Diagrama de bloques Histe´resis
Los 2 interruptores nunca estara´n cerrados al un´ısono, ya que cortocircuitara´n la fuente
de corriente. Para evitar los transitorios en la reactancia de conexio´n, se usan los diodos de
corriente inversa. Estos transitorios son causados por abrir repentinamente los interruptores
y producir un circuito abierto en la inductancia Lac.
La decisio´n de la sen˜al lo´gica, es tomada considerando la diferencia entre la corriente de
referencia iref y la corriente medida a la salida del convertidor iac, teniendo en cuenta la tabla
4.1, como muestra la figura 4.3. Si dicha diferencia ∆i esta´ entre los l´ımites de la banda, la
sen˜al lo´gica es S = 00 y la tensio´n de salida en el convertidor es cero, lo que significa que la
corriente de salida sigue la de referencia dentro de la banda de histe´resis. Por el contrario,
la diferencia esta por encima del l´ımite superior de la banda de histe´resis, la sen˜al lo´gica es
S = 01 y la tensio´n de salida en el convertidor es −VDC
2
; lo que obliga a la corriente volver
a la banda de histe´resis. En cambio, la corriente Iac esta´ por debajo del l´ımite inferior de la
banda, la sen˜al de conmutacio´n lo´gica debe ser S = 10 y la tensio´n de salida del convertidor
es VDC
2
; lo que fuerza la corriente volver a la banda de histe´resis [22].




+Vred, lo que indica que si VC =
VDC
2
, la derivada de la corriente, es decir la pendiente
crece positivamente; y si VC = −VDC2 la derivada de la corriente es negativa.
Para el uso del convertidor de tres piernas, ocurre de manera similar para cada fase, donde
las tensiones de referencia son un sistema trifa´sicas desfasadas 120 grados.
Las corrientes de referencia para la modulacio´n por histe´resis pueden ser en cualquier
marco de referencia y obedeciendo diferentes estrategias de compensacio´n ya sean para la
reduccio´n de armo´nicos, control de potencia activa o compensacio´n de reactiva, tal como αβ
que es mas usada. En este trabajo de grado se implementa la teor´ıa en compensacio´n basado
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en la teor´ıa ABC como muestra el cap´ıtulo 3
4.5. Control de la tensio´n del DC-link
La tensio´n del condensador en el convertidor encargado de inyectar la corriente de com-
pensacio´n, debe ser controlada para que se adapte a diferentes condiciones de carga variable
y de potencia generada por la turbina eo´lica en la red. Debido a las variaciones, si no se
controla adecuadamente la tensio´n en el condensador, e´sta va encontrarse repentinamente
por encima o debajo de la tensio´n de referencia debido a disminuir o aumentar la carga del
sistema, o la potencia del generador eo´lico; lo que altera la respuesta dina´mica y transitoria
del sistema de compensacio´n [24].
Por otra parte, la conmutacio´n de los dispositivos del convertidor, las pe´rdidas por con-
duccio´n de los diodos de corriente inversa y las pe´rdidas de tensio´n debidas al condensador
DC y al estado abierto de los dispositivos en conmutacio´n; hacen que la tensio´n en el lado DC
presente desbalance que influye en la operacio´n normal del convertidor. La forma tradicional
de controlar dicha tensio´n es por medio de un control PI [25].
Lo que se busca con el control, es que la potencia instanta´nea del condensador permanezca
constante, lo que se logra si se mantiene la tensio´n en el nivel de referencia deseado, ya que
la una depende directamente de la otra.
La potencia del condensador que alimenta el sistema de compensacio´n sin considerar
pe´rdidas ej el convertidor esta´ dada por
PDC = VDC · IDC =
∑
k∈{A,B,C}
Vq · Iqk (4.1)


















si la tensio´n de operacio´n se encuentra alrededor VDC ref , lo que la potencia es aproximada
a
PDC ≈ CVDC ref dVDC
dt
(4.4)
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donde se define a como
a = CVDC ref (4.5)






x = VDC ref − VDC (4.7)





la ecuacio´n de estados del sistema dada por
− ax˙ = u (4.10)
en te´rminos de la transformada de Laplace
− a(sX(s)−X0) = U(s) (4.11)
sea U(s) la accio´n de control




reemplazando 4.12 en 4.11 se obtiene, para tensio´n de referencia en por unidad
X(s) =
sX0
as2 + skp + ki
(4.13)
Lo que demuestra que un control PI es suficiente para mantener la tensio´n en el conden-
sador en la tensio´n de referencia.
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Figura 4.4: Diagrama de bloques control tensio´n condensador
4.6. Integracio´n de la modulacio´n al esquema de com-
pensacio´n
La figura 4.5, muestra completamente el sistema bajo ana´lisis junto con el esquema de
compensacio´n integrado a la modulacio´n y al esquema de control de la tensio´n en el conden-
sador de la parte DC. La medida de tensio´n en el condensador va al sistema de control del
mismo, que sirve como fuente DC, aqu´ı la tensio´n se ajusta al valor requerido mediante un
control en lazo abierto. Posteriormente se calcula la potencia del condensador con la ayuda
de la medida de corriente en el mismo.
La potencia del condensador, es llevada al sistema de compensacio´n, donde se le suma a
la potencia del generador eo´lico a las ecuaciones de compensacio´n y de esta manera se lleva
en cuenta en el modelo de compensacio´n. A partir de all´ı se genera, mediante las sen˜ales de
tensio´n y corriente del generador, las corrientes de referencia.
Las corrientes de referencia Iqkref se comparan con las corrientes medidas que inyecta el
convertidor Iqkmed , y mediante la modulacio´n por histe´resis, se controlan los IGBTs por medio
de las sen˜ales G a G5, que respectivamente controlan a los dispositivos S1 a S6, encargados
de producir la sen˜al de corriente de compensacio´n requerida por el generador eo´lico para
asegurar el factor de potencia unitario en el punto de conexio´n a la red.
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Figura 4.5: Esquema integracio´n modulacio´n
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Cap´ıtulo 5
Implementacio´n del sistema de
compensacio´n y resultados
5.1. Generalidades
El esquema de compensacio´n mostrado en el cap´ıtulo 3, fue simulado usando el convertidor
y la modulacio´n por histe´resis descritas en el capitulo 4, como se muestra en el diagrama de
la figura 4.5. Todo fue implementado en la herramienta de simulacio´n Simulink.
Se implemento´ un compensador de potencia reactiva de tres ramas tipo VSC basado en
IGBTs con diodo inverso, controlados por medio de la modulacio´n por histe´resis y con la
estrategia de compensacio´n basada en la teor´ıa ABC. Se considero´ una red de distribucio´n
donde se conecta un generador eo´lico tipo A de 100kW . El generador eo´lico cuenta con una
ma´quina de induccio´n que se encarga de convertir la energ´ıa cine´tica de la turbina en energ´ıa
ele´ctrica.
En el transcurso de la seccio´n 5.2, se analizara´ cada una de las partes del sistema a
simular.Primero se muestra la red con una carga RL, similar al generador de induccio´n usado
en el sistema de conversio´n de energ´ıa. A e´sta, se le conecta el sistema de compensacio´n
disen˜ado, donde se evidencia que el factor de potencia del lado la red es compensado a factor
de potencia igual a 1 y con el efecto de reduccio´n de pe´rdidas en la red, que se evidencia en
la menor corriente por parte de la red ele´ctrica
Luego se analiza en sistema conectando el generador eo´lico a la red, donde se espera
que los reactivos que este solicite sean generados por parte del sistema de compensacio´n
disen˜ado. Diferentes condiciones de viento y armo´nicos en la red, son puestas a prueba en la
metodolog´ıa de compensacio´n propuesta. Tambie´n se introduce una pequen˜a carga no lineal,
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que incrementa el contenido armo´nico de la corriente de la red.
Para todo ello, se uso´ la herramienta de simulacio´n SIMULINK del software de progra-
macio´n MATLAB.
5.2. Descripcio´n de la simulacio´n
5.2.1. Convertidor
Figura 5.1: Esquema convertidor VSC modulado por histe´resis
El convertidor trifa´sico VSC del cap´ıtulo 4, es utilizado en el modelo de conexio´n del
generador eo´lico a la red; para el control de potencia reactiva necesaria en el generador
as´ıncrono, y as´ı la ma´quina inyecte potencia aprovechable a la red. Esto se logra controlando
la corriente y por ende, minimizando las perdidas del sistema.
























































Figura 5.2: Diagrama de bloques convertidor VSC modulado por histe´resis
El convertidor es el encargado de ejecutar el esquema de compensacio´n dictado por el
bloque de modulacio´n por histe´resis, como muestra el diagrama esquema´tico de la figura
5.1. Las medidas de tensio´n y corriente en el condensador van al bloque de control del
condensador, mientras las corrientes inyectadas a la salida del convertidor se dirigen al bloque
de modulacio´n por histe´resis por medio del medidor, para que all´ı al comparar con la sen˜al
de referencia calculada en el bloque de la ecuacio´n de compensacio´n como muestra la figura
4.5 de manera general. Las corrientes compensadas que produce el convertidor, pasan por un
filtro pasivo compuesto por inductores en serie en cada una de las fases, para as´ı contribuir a
la disminucio´n de componentes armo´nicas en las corrientes inyectadas. El transformador de
relacio´n 1 : 1 sirve como aislamiento galva´nico entre el sistema de potencia y el convertidor.
Mediante SIMULINK se simulo´ el convertidor del tipo VSC trifa´sico de 3 ramas, que
utiliza como dispositivos de conmutacio´n el conjunto de IGBT/diodo proporcionado por la
herramienta de simulacio´n. Cada una de las ramas, como muestra la figura 5.2, cuenta con
2 dispositivos de conmutacio´n, S1 en la parte superior y S2 en la parte inferior de la rama
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Figura 5.3: Sen˜al de salida y referencia moduladas por histe´resis
respectivamente para la fase A, S3 y S4 para la fase B y S5 y S6 para la fase C.
El inversor esta´ alimentado por tensio´n DC (constante suministrada por condensadores




. Las sen˜ales de tensio´n y corriente de dichos condensadores van hacia el bloque de
control en la tensio´n del condensador, para que la potencia de estos sea lleva en cuenta en el
esquema de compensacio´n.
La accio´n del convertidor se ve en la figura 5.3, que muestra la corriente de referencia en
color magenta, y la corriente que inyecta el convertidor color verde a la red. Se puede ver
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que la corriente que genera el convertidor no es de naturaleza puramente sinusoidal, ya que
sigue la referencia conmutando ra´pidamente cada vez que la misma sale y entra de la banda
que fue definida con un error relativo de 0,05 entre las corrientes de referencia y salida.
5.2.2. Modulacio´n por histe´resis
La sen˜al de corriente alterna de la salida del inversor, debe seguir a una referencia sinusoi-
dal deseada de corriente. E´sta sen˜al de referencia inicialmente se modela como un sistema de
corrientes sinusoidales desfasadas entre si 120 grados. Para mejor comprensio´n del esquema
de conmutacio´n, se procede analizar una rama del convertidor, la que corresponde a la fase
A.
Figura 5.4: Esquema modulacio´n por histe´resis
Al comparar la sen˜al de referencia calculada en el bloque Iqkref , con la sen˜al medida a la
salida del convertidor Iqkmed, se obtiene la diferencia Id; que es un indicador de cuan cerca
esta´ la corriente de salida del convertidor de la corriente a la cual se busca compensar. Dicha
corriente Id debe estar en los l´ımites declarados por el controlador, es decir, debe estar entre
los l´ımites superior ls e inferior li de la banda de histe´resis. E´sta banda tiene un ancho de
aproximadamente el 1 % del valor de la sen˜al de referencia. Si la sen˜al Id se encuentra arriba




























































Figura 5.5: Bloque modulacio´n por histe´resis en simulacio´n
de la banda de histe´resis, mas alla´ de ls, el esquema de conmutacio´n para regresar la corriente
Imed a la banda debe ser S1 = 0 y S2 = 1, donde el valor de cero indica que el dispositivo
se encuentra abierto, mientras el valor de 1 que el dispositivo se encuentra en conduccio´n.
Esto produce que sea alimentado con −Vdc
2
el sistema del convertidor, trayendo as´ı el valor
de corriente a la banda de histe´resis. En caso contrario, la sen˜al Id se encuentra debajo del




esto se logra con la sen˜al del inversor en S1 = 1 e S2 = 0. En caso de que la sen˜al medida se
encuentre en la banda de histe´resis permitida, no se debe inyectar corriente de ninguna de
las 2 fuentes, por lo S1 y S2 deben permanecer en cero. De manera similar, se logra inyectar
las corrientes para las fases B y C del inversor trifa´sico. En la figura 5.4 muestra de forma
gra´fica lo anterior
Las medidas para el sistema de modulacio´n por histe´resis se obtienen en el bloque medidor
3f de corrientes de linea de la simulacio´n de la figura 5.2, que consta de 3 amper´ımetros uno
por cada fase, en lo que resulta Iqkmed. Estas mediciones son enviadas al bloque modulacio´n
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por Histe´resis como muestra la figura 5.5. All´ı se encuentran las sen˜ales de referencia Iqkref ,
que son dictaminadas por la teor´ıa de compensacio´n ABC. Las corrientes medidas y las
corrientes de referencia entran al bloque Modulacio´n por Histe´resis de la figura 5.5, donde
por medio de un algoritmo, se logra el esquema de conmutacio´n anteriormente descrito. El
algoritmo es basado en la seccio´n 4.4 del cap´ıtulo 4, y se puede ver en en la seccio´n A del
cap´ıtulo de anexos 6.1. Para la puesta en marcha de la modulacio´n, se implemento´ el co´digo
del algoritmo de modulacio´n mediante el bloque MATLAB Funtion.
5.2.3. Esquema de compensacio´n
Figura 5.6: Esquema bloque compensacio´n teor´ıa ABC
La corriente de referencia se calcula y controla mediante el esquema de compensacio´n de
potencia reactiva basado en la Teor´ıa ABC como se muestra en el cap´ıtulo 3, en forma de
problema de optimizacio´n matema´tica; a partir de las ecuaciones 3.13, 3.26 3.27 [16] [9]. De
las medidas de tensio´n Vk, corriente Ik, potencia PL en el generador eo´lico y potencia del
































Figura 5.7: Bloque compensacio´n teor´ıa ABC
condensador PC , se calcula mediante las ecuaciones del cap´ıtulo 3, las corrientes de referencia
para cada una de las fases que el convertidor de la seccio´n anterior debe producir, que son
Iqaref , Iqbref Iqcref . Las corrientes de referencia se dirigen hacia el bloque de histe´resis para
ser comparadas y posteriormente producidas por el convertidor. La figura 5.6 muestra las
variables que usa la la ecuacio´n de compensacio´n para calcular las corrientes de referencia.
En la simulacio´n, el encargado del ca´lculo de las corrientes de referencia es el el bloque de
funciones Corrientes de referencia de la figura 5.7. Este bloque usa el algoritmo de la seccio´n
B del cap´ıtulo de anexos 6.1. E´ste muestra la modificacio´n en la ecuacio´n en el ca´lculo de
las corrientes de referencia con la potencia PC del control de la potencia del condensador.
Se nota que la ecuacio´n es una estacio´n intermedia entre la modulacio´n por histe´resis y el
control de la tensio´n y la potencia del condensador. Como resultado, se obtienen la corrientes
de referencia para cada fase Iqkref . En la figura 5.7 se puede ver el bloque que habilita el inicio
de la compensacio´n, denominado enable en simulacio´n, para notar su efecto. La potencia del
generador es calculada dentro del bloque de funciones como potencia instanta´nea trifa´sica.
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Al minimizar las corrientes de linea mediante la ecuacio´n 3.13, tambie´n se logra el factor
de potencia unitario en el lado de la red. Como consecuencia de la reduccio´n de la corriente
de linea, se minimizan las pe´rdidas por transmisio´n.
5.2.4. Control de la tensio´n del condensador
Figura 5.8: Esquema control condensadores
Para el control de la tensio´n en el condensador, es necesario analizar cada una de las
mitades que compone la fuente de tensio´n DC para el convertidor, como muestra la figura




. El control empieza por compara
una referencia de tensio´n que se quiera mantener constante, conocida como Vref . De all´ı van
al control PI, donde se estabiliza la salida del error para alcanzar la tensio´n constante en la
fuente de tensio´n DC. Despue´s se asegura que la tensio´n en el condensador no sobrepase la
referencia debido a la accio´n del controlador. Controlada la tensio´n, se calcula la potencia
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Figura 5.9: Control de potencia en condensador
instanta´nea del condensador con la medida de corriente en los mismo. Finalmente, la potencia
en los condensadores se incluye en la ecuacio´n de compensacio´n.
El sistema de compensacio´n en condiciones reales, usa como fuentes de tensio´n condensa-
dores electrol´ıticos de 1mF , como se muestra la simulacio´n de la figura 5.9. Se usa un sistema
de control para la potencia instanta´nea en estos, y se lleva en cuenta en esquema de com-
pensacio´n como Pc, suma´ndola a la potencia del generador como se describio´ anteriormente
y como muestra el algoritmo de la seccio´n B del cap´ıtulo de anexos 6.1. Para calcular la
potencia en los condensadores se toman medidas de su tensio´n y corriente. Lo que se controla





5.2.5. Generador eo´lico Tipo-A
El modelo de generador eo´lico usado consta de 2 partes, turbina eo´lica y generador de
induccio´n jaula de ardilla como muestra la figura 5.10. La turbina eo´lica cuenta con las
caracter´ısticas de la tabla 5.1
Por otra parte, el generador usado en el conjunto es de induccio´n jaula de ardilla, se acopla
al modelo de la turbina por medio del par meca´nico a la salida de esta. La conexio´n con la red
y el sistema de compensacio´n se da en el punto de comu´n conexio´n a una tensio´n de 400V .
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Figura 5.10: Esquema conexio´n generador eo´lico tipo-A
Tabla 5.1: Datos turbina eo´lica
Para´metro Valor Unidades
Potencia meca´nica 100 kW
Velocidad Nominal 8,7 m
s
Potencia ma´xima a velocidad nominal 1 pu
Mientras que el sistema de compensacio´n usa un transformador para aislamiento galva´nico
con relacio´n de 1 : 1, el generador de induccio´n jaula de ardilla se conecta directamente a la
red a dicho nivel de tensio´n. La figura 5.10 muestra el esquema de conexio´n del la turbina y
generador
Las caracter´ısticas mas relevantes del generador SCIG se muestran la tabla 5.2
Para la simulacio´n, se usan bloques para la turbina eo´lica, el generador y el modelo
del viento. La figura 5.11, muestra el conjunto turbina, generador integrado a la red, en su
equivalente de baja tensio´n de 400V , con un modelo del viento que oscila entre su velocidad
nominal entre 70 % y 100 %. Es necesaria la conexio´n de una pequen˜a carga resistiva en
paralelo al generador de induccio´n para prevenir que la corriente crezca exponencialmente,
debido ha que los elementos inductivos en Simulink son simulados como fuente de corriente.









































Figura 5.11: Bloques simulacio´n generador eo´lico tipo-a
La ganancia negativa en el par saliente de la turbina eo´lica de la figura 5.11 es debido a que la
ma´quina de induccio´n usada la requiere para que funcione como generador en vez de motor.
Las medidas que se toman en el bloque medidas de la figura 5.11, son la velocidad y el par
en el generador, y la potencia meca´nica y la ele´ctrica a la salida del generador.
El viento se simula con un modelo de perfil y uno aleatorio, como muestra la figura 5.12. El
perfil del viento son las variaciones abruptas en la velocidad, es decir, la velocidad del viento
puede pasar de 80 % al 50 % instanta´neamente. El bloque aleatorio representa las variaciones
menores del viento, del orden del que son de manera permanente. Se usa un bloque de funcio´n
de transferencia el cual hace que la velocidad del viento crezca de manera suave.
5.3. Esquema de compensacio´n basado en la teor´ıa cla´si-
ca y sistema de tensiones balanceado sin armo´nicos
5.3.1. Red con carga RL y compensacio´n
El sistema de compensacio´n descrito en la seccio´n 5.2, se conecto´ a una carga inductiva
RL con valor de 100kW y 50kV ar, para analizar el efecto del sistema de compensacio´n en
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A la turbina 
Figura 5.12: Modelo del viento
la potencia reactiva del sistema, y por ende la correccio´n del factor de potencia. El esquema
de compensacio´n usado es el de la seccio´n 3.6.1, que por medio de la ecuacio´n 3.13, que
esta´ sujeta a la a la funcio´n objetivo 3.2 y la restriccio´n 3.3.
Inicialmente, se conecta el convertidor a la red y a una carga RL. La red es una de
distribucio´n de 13,2kV , cuya carga instalada presenta valores de potencia activa y reactiva
de 100KW y 50KV ar respectivamente. Por simplicidad, la red se simula desde el lado de
baja tensio´n del transformador de distribucio´n, correspondiente a una tensio´n de 400V linea
linea.
El sistema de compensacio´n de reactivos se conecta a la red mediante un una inductancia
que hace las veces de filtro pasivo, con un valor de 100mH. Se usa un transformador con
relacio´n 1 : 1 para servir de aislamiento galva´nico entre el sistema de compensacio´n y el
punto de comu´n conexio´n. En la figura 5.13 se muestra el esquema de conexio´n.
Se usan los medidores de la Red y la Carga para trazar las formas de onda antes y despue´s
del punto de conexio´n a la red del sistema de compensacio´n. El medidor de referencia,es usado
para el ca´lculo de las corrientes de referencia, acorde con la teor´ıa de compensacio´n ABC
Los medidores de la carga y la red, miden la corriente y la tensio´n en PU. Mientras que el
medidor para referencia del convertidor, mide en la tensio´n y la corriente en unidades SI que
sirven de referencia para calcular la corriente de referencia que debe generar el convertidor.
Antes de que el sistema de compensacio´n entre en operacio´n el sistema las corrientes de
72CAPI´TULO 5. IMPLEMENTACIO´N DEL SISTEMA DE COMPENSACIO´N Y RESULTADOS
Tabla 5.2: Datos turbina eo´lica
Para´metro Valor Unidades
Potencia nominal 100 kW
Tensio´n Nominal 400 V
Frecuencia 60 Hz
Resistencia estator 0,01553 pu
Inductancia estator 0,0541 pu
Resistencia rotor 0,008913 pu
Inductancia rotor 0,0541 pu
Nu´mero de polos 8 polos
la carga RL y de la red son como muestran la figura 5.14.
En la figura 5.14, las corrientes y tensiones de la red corresponden a Vk e Ifk donde
k ∈ {A,B,C}, mientras que Ick representa las corrientes de la carga RL, donde k ∈ {A,B,C}.
Se evidencia en la figura 5.14, que tanto la corriente Ifk y Ick esta´n en fase y que el factor
de potencia es diferente de uno. Esto es debido a que au´n no se a inyectado las corrientes de
compensacio´n provenientes del sistema de compensacio´n.
Al los dos segundos entra el sistema de compensacio´n a inyectar la corriente que corrige
el factor de potencia. Dicho sistema presenta un efecto transitorio y oscilante antes de entrar
a compensar la potencia reactiva de la red. En la figura 5.15, se indica en que lugar entra
el sistema de compensacio´n y la duracio´n aproximada del transitorio en la corriente de la
red antes de regresar al estado estacionario. El transitorio tiene una duracio´n aproximada de
0,4s. Luego se nota que los valores de corriente regresan a valores en estado estacionario en
magnitud en la etapa de compensacio´n.
La etapa de compensacio´n se puede ver en la figura 5.16. Se evidencia que la corriente
del lado de la red ahora se encuentra en fase con la tensio´n; lo que evidencia que el factor
de potencia se ha corregido. La corriente en el lado de la carga presenta desfase respecto
a las sen˜ales anteriores, ya que la carga consume 50kV ar de potencia reactiva debido a su
naturaleza inductiva
El convertidor inyecta las corrientes, en este caso las dictadas por el esquema de la ecuacio´n
3.13, que corrigen el factor de potencia. Para ello usa las la modulacio´n por histe´resis mostrada
en la seccio´n A del cap´ıtulo 4. Antes de que el convertidor genere la corriente solicitada, el
sistema empieza a cargar los condensadores que funcionan como fuente de tensio´n, y hasta
que alcanza el estado estable el convertidor. en la figura 5.17 se muestra los distintos periodos
en la produccio´n de la corriente de compensacio´n comparada con la corrientes de referencia.
En la figura 5.18, se puede ver de que manera la corriente generada por el convertidor, va
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Figura 5.13: Conexio´n del convertidor a la Red RL
siguiendo a la corriente de referencia, hasta crecer lo suficiente para poner en marcha el
sistema de compensacio´n. El tiempo que tarde en generar dicha corriente de compensacio´n,
va asociado a la carga de los condensadores, que al ser tan grandes, requieren un tiempo
considerable.
Luego de la etapa transitoria, las corrientes generadas por el esquema de compensacio´n
y la modulacio´n, siguen la referencia, lo que ocasiona que sea posible la compensacio´n de
potencia reactiva en el lado de la red. La figura 5.19, muestra este feno´meno en estado
estable, para cada una de las corrientes trifa´sicas.
La potencia reactiva en el lado de la red, se ve claramente compensada despue´s de que
se inyectan al sistema, las corrientes provenientes del convertido, como muestra claramente
la figura 5.20. Se puede notar, que la red solicita cierta cantidad de reactivos antes de que
el sistema de compensacio´n entrase a funcionar; luego de que el sistema de compensacio´n
alcanzase el estado estacionario, la potencia reactiva (Color violeta), cae al valor de cero
kV ar. Se evidencia que la potencia activa tambie´n es alterada mientras brevemente, mientas
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Figura 5.14: Comportamiento de la red y la carga RL sin compensacio´n
se alcanza el estado estable.
5.3.2. Red con generador eo´lico tipo-A
El sistema de compensacio´n descrito en la seccio´n 5.2, se conecto´ a la turbina eo´lica descri-
ta anteriormente, para analizar el efecto del sistema de compensacio´n en la potencia reactiva
del sistema, y por ende la correccio´n del factor de potencia. El esquema de compensacio´n
usado es el de la seccio´n 3.6.1, que por medio de la ecuacio´n 3.13, que esta´ sujeta a la a la
funcio´n objetivo 3.2 y la restriccio´n 3.3. En un primer escenario, se muestra con la velocidad
del viento constante, so´lo se presentan pequen˜as variaciones aleatorias en el.
La conexio´n del generador, el sistema de compensacio´n y la red se puede ver en la figura
5.21. Es necesario un tiempo en el cual la ma´quina de induccio´n alcanza el estado estacionario,
antes del inicio de la compensacio´n. La figura 5.22 muestra el inicio de la ma´quina y su efecto
en el punto de conexio´n; tambie´n se ve, como en la caso RL, el transitorio debido a la entra
del sistema de compensacio´n a la simulacio´n, para la fase A.
Al pasar el generador de induccio´n a estado estable, sin compensacio´n, se puede observar























Figura 5.15: Entrada del sistema compensacio´n y efecto transitorio en la red RL
que la corriente del generador esta´ en fase y presenta igual magnitud que la corriente del lado
de la red a la cual se conecta el generador, tambie´n que la ,como muestra la figura 5.23, para
la fase A.
Como se muestra en el perfil de la figura 5.22, la corriente de la red, en color naranja,
se altera al entrar el sistema de compensacio´n en tiempo igual a 1s. Luego de una etapa
transitoria, logra establecerse nuevamente para cumplir con el objetivo de compensar la
potencia reactiva solicitada por el SCIG. La figura 5.24, muestra que se logra compensar
la potencia reactiva, lo que produce que la corriente de la red y la tensio´n queden en fase.
Tambie´n se puede observar una reduccio´n en la corriente de la red, que como consecuencia
genera menores pe´rdidas por conduccio´n en el sistema.
El sistema de compensacio´n se comporta igual que para lo expuesto en el caso RL, y las
corrientes que se inyectan son de manera similar a las figuras 5.17, 5.18 y 5.19
La potencia activa y reactiva, cuando se conecta el generador a velocidad constante, se
muestra en la figura 5.25 para el generador. La potencia activa y reactiva de la red de la
red se asemeja al caso con carga RL, como muestra la figura 5.26. En este caso, la potencia
reactiva tambie´n se compensa completamente como en el caso anterior y se mantiene en un
valor cero.
Debido a pequen˜as variaciones en el viento, tanto la potencia meca´nica como la ele´ctrica
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Figura 5.16: Comportamiento de la red y la carga RL con compensacio´n
que transforma el sistema eo´lico; presentan un pequen˜o rizo ya que dichas oscilaciones en la
velocidad del viento se reflejan en la potencia activa que el generador inyecta a la red. Lo
anterior se puede observar en la figura 5.27.
La conmutacio´n de los IGBTs en el esquema de compensacio´n ocasionan que se presentes
armo´nicos en la corriente de la red. La figura 5.28 muestra un aunmento considerable de
estos debido a la conmutacio´n, y a que en la estrategia en la que se basa el sistema para e´sta
simulacio´n, la de la ecuacio´n 3.13, no se tienen en cuenta los mismos.
5.3.3. Red con generador eo´lico tipo-A viento variable
Se pone la turbina tipo-A a prueba con una velocidad del viento variable. Se nota en la
figura 5.29, que la potencia activa generada por la turbina se comporta segu´n las variaciones
del viento, mientras que la velocidad del rotor permanece constante.
La figura 5.30, muestra las variaciones de la potencia activa y reactiva del generador
SCIG al cambio de la velocidad del viento. Si la velocidad no es lo suficiente, el generador no
produce potencia activa, pero se evidencia una demanda de reactiva.
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Figura 5.18: Corrientes de referencia y compensacio´n transitorio



























Figura 5.20: Potencia activa y reactiva del lado de la red
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Figura 5.22: Transitorio en la corriente en el arranque del generador y compensacio´n a velo-
cidad constante



























Figura 5.23: Estado estable sin compensacio´n para la turbina, generador y red
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Figura 5.24: Estado estable con compensacio´n para la turbina, generador y red
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Figura 5.26: Potencia ele´ctrica para el generador












Figura 5.27: Potencia ele´ctrica vs meca´nica para el generador
Inicio compensación
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Figura 5.28: Distorcio´n armo´nica en la corriente de la red
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Figura 5.29: Velocidad del viento y rotor. Potencias meca´nicas y ele´ctricas
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Figura 5.30: Comportamiento potencia reactiva en el generador al cambio de viento
El comportamiento de la potencia de la red se ve en el figura 5.31. La potencia activa
var´ıa segu´n el viento, mientras que la potencia reactiva, al compensarse se hace cero, y se
mantiene all´ı.
En cuanto al contenido armo´nico, se introducen componentes debido a la conmutacio´n.
Debido a la ca´ıda abrupta de la velocidad del viento, se introducen momenta´neamente mas,
como muestra la figura 5.32.
En la parte del convertidor, las corrientes que se generan para la compensacio´n tambie´n
se van ajustando, debido ha que la referencia se calcula con base las corrientes y tensiones
provistas por el generador, y debido al cambio del viento, estas se alteran, lo que produce
corrientes de compensacio´n fluctuantes. A pesar de ello, las corrientes se comportan como el
caso de velocidad contante. La tensio´n en el condensador tambie´n sufre de variaciones debido
a lo anterior, como muestra la figura 5.33.
Las corrientes de la red y el generador var´ıan segu´n lo hace el viento, en magnitud pero
conservando el desfase producto de la compensacio´n y de un factor de potencia unitario. Las
figuras 5.34 y 5.35, muestran e´ste efecto cuando la velocidad esta´ por encima y por debajo
de la nominal en los a´labes de la turbina, para una de las fases.













Figura 5.31: Potencia activa y reactiva de la red al cambio de viento
5.4. Esquema de compensacio´n de la potencia oscilante
Para esta seccio´n, se usa el esquema de compensacio´n basado en la seccio´n 3.6.3, el cual se
tiene en cuenta la potencia media del generador para la compensacio´n de la potencia oscilante
y la reduccio´n de armo´nicos debido a distorsiones en la tensio´n de la red; usando la ecuacio´n
3.26 en el esquema de compensacio´n. El viento en este caso es cercano al valor nominal para
la turbina, y as´ı apreciar mejor el efecto.
5.4.1. Red con generador eo´lico tipo-A, armo´nicos en la tensio´n
Se ubica el generador eo´lico en una red la cual presenta armo´nicos de quinto orden.
Estos armo´nicos producen alteraciones en el sistema balanceado, y afectan las corrientes del
generador y la red como muestra la figura 5.36.
Al entrar el sistema de compensacio´n, la corriente del lado de la red entra en fase con
tensio´n como causa de la compensacio´n de la potencia reactiva. Se evidencia que no todos
los armo´nicos son reducidos, sino una porcio´n de los mismos. La figura 5.37.
Las figuras 5.38 y 5.39 muestran la potencia media, y la potencia meca´nica y ele´ctrica
respectivamente.
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Figura 5.32: Contenido armo´nico en la corriente de la red con variacio´n del tiempo
La principal caracter´ıstica de este esquema de compensacio´n, es la reduccio´n de los armo´ni-
cos de la corriente de la red debidos a la presencia de estos en la tensio´n de la misma. El
efecto de la compensacio´n se puede observar en la figura 5.40, que causa reduccio´n al alcanzar
el estado estacionario.
Las corrientes del convertidor aparecen afectadas en el esquema de compensacio´n, ya
que las corrientes que se inyectan por este, se basan en medidas que reflejan el contenido
armo´nico de la tensio´n de la red. La figura 5.41 muestra como las corrientes de referencia y
las inyectadas por el convertidor, se ven afectadas.
Es de destacar tambie´n, que en dicho esquema la tensio´n en el condensador es controlada.
La figura 5.42 muestra el el control en la tensio´n del condensador.
5.4.2. Red, turbina eo´lica, carga no lineal y armo´nicos en la tensio´n
Se considera el esquema de compensacio´n de de 3.26, en un escenario mucho mas real,
donde se presenta una carga resistiva 30kW en corriente directa, que debido a la accio´n del
convertidor, introducen armo´nicos en la red. Tambie´n se tiene en cuenta las variaciones en le
perfil del viento, en un modelo que cuenta con ca´ıdas y subidas de velocidad por encima de
la nominal. La figura 5.43 muestra la red en la cual se uso´ el esquema de compensacio´n para
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Figura 5.33: Tensio´n condensador viento variable
el control de la potencia oscilante.
Se observa en la figura 5.44, la forma de onda de la tensio´n y la corriente en la red; la
corriente del generador alteradas por el contenido armo´nico en la tensio´n de la red; ya que
el contenido armo´nico de la tensio´n en la red introduce armo´nicos en la corriente.
A pesar de las variaciones debidas a los armo´nicos, el factor de potencia se ve compensado
como muestra la figura 5.45. Se nota que la corriente de la red alcanza la tensio´n de la misma,
lo que es producto del factor de potencia unitario. La figura 5.46, muestra que la potencia
reactiva de la red cae despue´s de la entrada de la compensacio´n al sistema de compensacio´n.
La figura 5.47, muestra que la potencia meca´nica y ele´ctrica se comportan de acuerdo a
la velocidad del viento, mientras que la velocidad del rotor permanece constante.
Las formas de onda del convertidor se ven alteradas por el contenido armo´nico de la red,
y como producto de la carga no lineal como muestra la figura 5.48. La figura 5.49, muestra
la tensio´n del condensador durante la simulacio´n.
Antes de la compensacio´n, la figura 5.50 muestra que las formas de onda de las corrientes
presentan alto contenido armo´nico que distancia su apariencia de una sinusoidal. Luego de
la compensacio´n, la figura 5.51 muestra como es compensado los armo´nicos y su apariencia
vuelve a ser mas sinusoidal. La figura 5.52, muestra que la corriente de la red si sufre una
disminucio´n en el contenido armo´nico debido al sistema de compensacio´n empleado. Dicho

























Figura 5.34: Corriente red viento superior del nominal
valor de distorsio´n armo´nica se ve influenciado por la velocidad del viento, que al variar la
potencia de la ma´quina, refleja variaciones en la corriente que el generador eo´lico inyecta a
al red.




























Figura 5.35: Corriente red viendo debajo nominal
Desvalance en la corriente
debido a armónicos de tensión
Corrientes del genrador 
















Figura 5.36: Tensio´n y corrientes en la red y el generador sin compensar esquema 2
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Figura 5.37: Tensio´n y corrientes en la red y el generador con compensacio´n esquema 2









Figura 5.38: Potencia media del generador esquema 2














Figura 5.39: Potencia ele´ctrica y meca´nica del generador esquema 2
Reducción de los armónicos








Figura 5.40: THD de al corriente de la red esquema 2
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Figura 5.42: Control de la tensio´n en el condensador esquema 2
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Figura 5.43: Red, carga no lineal y generador de induccio´n usados
Tensión red
armónicos Corrientes de red y generador













Figura 5.44: Contenido armo´nico de tensio´n y corrientes del generador y red en el PCC
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Figura 5.45: Contenido armo´nico de tensio´n y corrientes del generador y red en el PCC con
compensacio´n
Potencia activa 
variable con el viento
Reactivos








Figura 5.46: Potencia de la red con el esquema de compensacio´n 2


















Figura 5.47: Potencia meca´nica, ele´ctrica y velocidad del viento










Figura 5.48: Corrientes convertidor esquema potencia oscilante
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Figura 5.49: Control del condensador
Corrientes de la red distorsionadas









Figura 5.50: Corrientes sin compensar con el esquema 2
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Corrientes de la red compensadas









Figura 5.51: Corrientes compensadas con el esquema 2
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Figura 5.52: THD de la corriente del lado de la red
5.5. Esquema de compensacio´n factor de potencia uni-
tario, control de potencia
Se pone bajo las mismas condiciones del caso anterior, de viento y armo´nicos en la tensio´n,
el sistema de compensacio´n. Todo operando junto a la turbina tipo-A y/o la carga lineal
5.5.1. Red con armo´nicos en la tensio´n, viento variable y generador
eo´lico
Inicialmente se muestran las formas de onda de la tensio´n y la corriente en la red, junto
a la tensio´n en el lado del generador sin compensar, como en la figura tal. Luego, se nota en
la figura tal, que el esquema es capaz de compensar la potencia reactiva de la red a pesar del
contenido armo´nico de la red.
La potencia reactiva del lado de la red, tambie´n se ve compensada como en los casos
anteriores. La figura 5.56, muestra la potencia activa junto a la reactiva, y la forma de como
despue´s de la compensacio´n la potencia reactiva cea a cero.
Los armo´nicos, en caso contrario que el esquema de control de la potencia oscilante, se
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Tensión red con arónicos




























Figura 5.54: Control condensador esquema de compensacio´n 3































Figura 5.56: Potencia meca´nica, ele´ctrica y velocidad rotor y viento en la turbina
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Figura 5.57: THD en las corrientes de la red y del generador eo´lico tipo-A
contrarrestan en la corriente del generador mas que en la corriente de la red, como muestra
al figura 5.57.
Las corrientes que inyecta el convertidor, presentan formas simulares a las anteriores,
como se muestra en la figura 5.58. La tensio´n en el condensador se logra apreciar en la figura
5.59. En la primera se nota la influencia de los armo´nicos en la tensio´n de la red, mientras la
segunda variaciones debidas al control del condensador.
5.5.2. Red con armo´nicos en la tensio´n, viento variable y carga no
linear
El caso sin compensacio´n, es igual al caso con carga no lineal del esquema 2, como la
figura 5.50. La figura 5.54, muestra la compensacio´n con el esquema 3, de acuerdo con la la
ecuacio´n 3.27 del cap´ıtulo 3. Esta, muestra como en casos anteriores, que la corriente de la
red alcanza a la tensio´n en fase, resultado de la compensacio´n del factor de potencia a la
unidad.
La figura 5.61, muestra que la potencia reactiva tambie´n se compensa en el lado de la
red, llegando a un valor cercano a cero.











Figura 5.58: Corrientes convertidor para esquema factor de potencia unitario, control potencia
oscilante
La figura 5.62, muestra el contenido armo´nico para la corriente tanto del lado de la red
como del generador. Se evidencia que la corriente del generador es al que sufre reduccio´n en
el contenido de armo´nicos.
Las corrientes del convertidor se ven afectadas como en los casos anteriores y no son
puramente sinusoidales. La figura 5.63, muestra este hecho donde las corrientes de referencia
e inyectas se ven afectadas. Se muestra la tensio´n del condensador en la figura 5.64.











Figura 5.59: Corrientes convertidor para esquema factor de potencia unitario, control potencia
oscilante
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Corriente generador












Figura 5.60: Tensio´n y corriente red, corriente en el generador compensada usando esquema
3













Figura 5.61: Potencia activa y reactiva con esquema de compensacio´n 3 carga no lineal y
generador tipo-A
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THD reducido al lado del generador

















Figura 5.63: Corrientes convertidor para esquema factor de potencia unitario, control potencia
oscilante











Figura 5.64: Control condensador esquema 3
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Cap´ıtulo 6
Conclusiones
El sistema de compensacio´n es capaz de proveer al sistema de generacio´n eo´lico de potencia
reactiva a pesar de los cambios en abruptos en la velocidad del viento que afectan la potencia,
como muestra la figura 5.30. Lo que demuestra que con el sistema de compensacio´n adecuado,
la generacio´n eo´lica no causara´ inestabilidades debidas a las ca´ıdas en los perfiles de tensio´n
en la red a la cual se conecta el generador.
Es posible por medio del esquema de compensacio´n, trazar objetivos para la reduccio´n de
los armo´nicos de la red. Como se pudo observar en 5.4, las variaciones debidas a los armo´nicos
en la tensio´n de la red, inducen contenido armo´nico en las corrientes de la misma. A pesar
de esto, el sistema de compensacio´n es capaz de reducir el contenido de los armo´nicos en
la corriente de la red 5.40. Por lo tanto, es posible mejorar la calidad del sistema al cual se
conecta el sistema de compensacio´n y compensar la energ´ıa reactiva necesaria por el generador
eo´lico, o diferentes cargas que alteren el balance de potencia reactiva.
Es evidente que el esquema de compensacio´n 2 produce una mayor reduccio´n en la po-
tencia oscilante que el esquema de compensacio´n 3, ya que al mejorar el contenido armo´nico
de la corriente como muestran las figuras 5.51 y 5.52, se controla la potencia oscilante de
lado de la red. E´ste hecho hace que el esquema de compensacio´n sea adecuado en redes que
presenten alto contenido armo´nico y cargas no lineales.
El esquema de compensacio´n 3, presenta mayor desempen˜o que el esquema de compensa-
cio´n 1, ya que aunque no alcance a reducir los armo´nicos como en el esquema 2, en la figura
5.62 se ve que por lo menos elimina aquellos producto de la conmutacio´n a pesar de presentar
red con armo´nicos y carga no lineal; mientras que el esquema de compensacio´n 1 introduce
armo´nicos debido a la conmutacio´n como se observa en la figura 5.32. Por lo tato, el esquema
de compensacio´n 3 es aceptable en redes con bajo contenido armo´nico en la tensio´n, o con
baja carga no lineal.
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Si se compara las figuras del THD 5.52 5.62, y tensio´n y corrientes del punto de conexio´n
5.51 5.60 para el esquema 2 y 3; es evidente que el esquema que compensa la potencia reactiva
vista por la red y reduce el contenido armo´nico en la corriente de l´ınea en mayor medida es
el esquema 2, lo que lo hace el mas adecuado para redes donde se presente mayor contenido
armo´nico en la tensio´n y mayores cantidades de carga no lineal. E´ste esquema por lo tanto lo
hace ideal para turbinas eo´licas tipo-A donde es primordial mantener los criterios de calidad
con perfiles de tensio´n adecuados.
6.1. Futuros trabajos de investigacio´n
Se propone implementar el sistema de compensacio´n propuesto en otro tipo de turbinas
eo´licas basadas en generador de induccio´n directamente conectadas, como puede ser el caso
de las tipo-B, el cual necesitan como las tipo-A de potencia reactiva necesaria para generar
potencia activa en la red. Ya que las tipo-B usan un generador WRIG se podr´ıa alcanzar
resultados similares.
Tambie´n, en industrias que posean ma´quinas de induccio´n como motores ele´ctricos, cargas
que introduzcan a la red contenido armo´nico en la corriente, y dema´s redes con problemas
de reactivos y THD de la corriente como hornos y soldadores; se presenta una alternativa
para la correccio´n de los problemas asociados a la calidad y conexio´n de dichas industrias a
la red, y prevenir sanciones econo´micas con el sistema de compensacio´n propuesto.
A partir de las funciones objetivos, se puede buscar mejor desempen˜o del sistema de
compensacio´n modificando las restricciones en las funciones objetivo de los esquemas. Y
as´ı reducir en mayor cantidad el contenido armo´nico de la corriente de la red o del generador,
por ejemplo.
Ape´ndice A
Anexo I: Co´digo modulacio´n por
histe´resis
Listing A.1: Co´digo bloque histe´resis
function [ ig1 , ig2 , ig3 , ig4 ,
ig5 , i g6 ] = fcn ( im1 , im2 , im3 ,




id1= i f 1−im1 ;













id2= i f 2−im2 ;













id3= i f 3−im3 ;
i f id3> l i && id3<l s % e s t a en l a
banda
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i g5 =0;
i g6 =0;









En el anterior co´digo se identifican las siguientes variables:
Imk e Ifk: son las entradas a ESQUEMA DE CONMUTACIO´N correspondientes a las
3 mediciones y a las 3 referencias respectivamente.
Igk: son las sen˜ales de conmutacio´n obtenidas con el co´digo anterior, cada una de ellas
va a los dispositivos de conmutacio´n mediante bloques goto/from con las etiquetas G,
G1, G2 G3, G4, G5. Las sen˜ales que activan cada dispositivo de conmutacio´n son: Ig a
S1, Ig1 a S2, Ig2 a S3, Ig3 a S4, Ig4 a S5, Ig5 a S6.
Ape´ndice B
Anexo II: Co´digo Compensacio´n de
potencia reactiva teor´ıa ABC
Listing B.1: Co´digo bloque compensacio´n
function [ Iq1 , Iq2 , Iq3 ] = fcn ( ILa , ILb , ILc , VLa , VLb, VLc , Pc , enable )
%#codegen
PL = VLa∗ ILa + VLb∗ ILb + VLc∗ ILc ;
Iqs1 =1∗(ILa−(((PL+Pc) ∗VLa) /( (VLaˆ2)+(VLbˆ2)+(VLcˆ2) ) ) ) ;
Iqs2 =1∗(ILb−(((PL+Pc) ∗VLb) /( (VLaˆ2)+(VLbˆ2)+(VLcˆ2) ) ) ) ;
Iqs3 =1∗( ILc −(((PL+Pc) ∗VLc) /( (VLaˆ2)+(VLbˆ2)+(VLcˆ2) ) ) ) ;
Iq1 = −Iqs1 ∗ enable ;
Iq2 = −Iqs2 ∗ enable ;
Iq3 = −Iqs3 ∗ enable ;
Donde:
VLa, VLb, VLc: Tensiones de fase en el punto de conexio´n.
ILa, ILb, ILc: Corrientes de l´ınea.
PL: Potencia instanta´nea trifa´sica del generador
Pc: Potencia del condensador fuente de tensio´n.
Iqs1, Iqs2, Iqs3: Corrientes de compensacio´n y referencia de
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Iq1, Iq2, Iq3: Corrientes que se entregan al sistema cuando la funcio´n enable llega pasa
a un valor 1.
enable: funcio´n que permite la entrada del sistema de compensacio´n.
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